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Resumen
Este trabajo es el punto de partida de un estudio ma´s amplio cuyo objetivo final
es el disen˜o de un sistema de control que permita optimizar el proceso de combustio´n
e intercambio de calor en una caldera de biomasa. Este control tendra´ que corregir
los para´metros del sistema para adaptarse a las caracter´ısitcas del combustible que se
introduzca a la ca´mara de combustio´n.
El desarrollo de una caldera de este tipo esta´ motivado tanto por la utilizacio´n de
recursos renovables como son los biocombustibles como por ser rentables por s´ı mismas
en muchos casos. Por contra, los combustibles procedentes de la biomasa son exigentes
y muy poco homoge´neos, y precisan dispositivos sofisticados. La certificacio´n de pellets
y astillas, que son los combustibles para los que se ha pensado en un inicio el futuro
disen˜o de caldera, presentan pese a ello una gran variabilidad en sus caracter´ısticas de
unas partidas a otras.
Existen ya numerosas marcas, muchas de ellas austriacas, que comercializan calde-
ras de gran calidad. Estudiando varias de ellas se comprenden los elementos ba´sicos
que las componen y que servira´n para comenzar con el disen˜o de un prototipo. Los dos
elementos ba´sicos que componen una caldera de este tipo son la ca´mara de combustio´n
y el intercambiador de calor.
Para facilitar el ana´lisis se puede realizar un estudio termodina´mico de cada una de
estas partes por separado pero el funcionamiento no se puede entender sin la construc-
cio´n de un modelo completo que incluya a ambas.
Teniendo en cuenta los numerosos factores que afectan al funcionamiento de una
caldera y su versatilidad de adaptacio´n a numerosas instalaciones se propone el disen˜o
del control de una caldera de 200 KW, policombustible, con parrilla mo´vil, intercambia-
dor vertical y limpieza automa´tica de tubuladores.
Entre los distintas posibilidades de control que se desarrollara´ en el futuro se op-
tara´ por un control predictivo combinado con una sensorizacio´n avanzada que permita
alcanzar los objetivos finales.
Se construyo´ un modelo simplificado con dos tubos del intercambiador con Ansys
Fluent y se realizaron varios experimentos que permitieron identificar modelos de com-
portamiento. La relacio´n de la temperatura de salida del agua respecto a la de entrada
se identifico´ como un sistema de segundo orden. La de la temperatura de salida del
agua respecto a la de humos con uno de tercer orden. Este ana´lisis y la identificacio´n de
modelos en discreto se realizo´ con programas escritos en lenguaje Python.
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Abstract
This report is the starting point of a bigger research project whose final goal is the
design of a complete control system that improves the combustion process and the heat
exchange inside a biomass boiler. The control will correct the parameters in order to
adjust the system to the features of the fuel inside combustion chamber.
The aim of developing a biomass boiler is motivated by the fact that biofuels are a
renovable source and also because these devices are profitable by their own. By contrast,
biofuels are not an homogeneus fuel and demands sophisticated devices. The future
design will burn pellets and woodchips. Despite of the control and certification of these
biofuels, it is impossible to ensure that their features will be always the same.
There are a lot of brands, most of the from Austria, that comecialize really good
quality boilers. After studying some of them it is easy to extract the main elements that
compose them. The two main elements of a biomass boiler are the combustion chamber
and the heat exchanger.
It is easier to analize thermodynamically the two parts by separated but it is not
possible to understand the whole operation sense of the device without working with a
complete model that includes both parts.
The choice boiler to implement the future control system will have these characteris-
tics: 200 KW of nominal power, multifuel system, moving grate, vertical heat exchanger
and automatic cleaning. The nominal power was choice because of its capacity to adapt
to a huge range of installations.
The different control strategies were studied. A predictive control system combined
with advanced sensorization was choice to achieve the final goals of the research.
A very simplified model with Ansys Fluent was built. The model includes two pipes
and simulates and small piece of heat exchanger. Some experiments were performed.
They allow to identify the relation within outlet water and inlet water temperature as a
second order model; and the relation within outlet water temperature and inlet smokes
temperature as third orden model. The data analysis and the model indentification were
calculated by programming Python code.
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Cap´ıtulo 1
Antecedentes y objetivos
1.1. Antecedentes
La necesidad de buscar alternativas a los combustibles fo´siles tradicionales ha im-
pulsado el desarrollo de dispositivos que permitan la utilizacio´n de fuentes de energ´ıa
alternativas para la satisfacer, en este caso, las demandas de los sistemas de calefac-
cio´n. Este trabajo se centrara´ en la produccio´n de calor para instalaciones industriales
o dome´sticas mediante la combustio´n de biomasa.
Junto con la motivacio´n del uso de energ´ıas renovables, el uso de los biocombusti-
bles esta´ igualmente impulsado por su competitividad respecto a los combustibles fo´siles
tradicionales en determinadas situaciones. Aunque no se va a realizar un estudio de la
evolucio´n de los precios de pellets y astillas, se puede tener presente un precio orientati-
vo de estos para comprender co´mo la rentabilidad de estas instalaciones ha propiciado
su expansio´n durante los u´ltimos an˜os. En Espan˜a se pueden obtener pellets a un pre-
cio que suele variar entre 20 y 30 ce´ntimos de euro dependiendo de si es a granel o
en sacos [2]. Las astillas suelen tener precios ma´s reducidos al ser un combustible me-
nos tratado. Estos valores, junto con su estabilidad, permiten una relativamente ra´pida
amortizacio´n de las instalaciones, dependiendo del caso, y un ahorro considerable res-
pecto al gasoil, por ejemplo.
Actualmente existen numerosas marcas comerciales y disen˜os que permiten la utili-
zacio´n de un amplio rango de combustibles. Sin embargo, y como se vera´ posteriormen-
te, la variables caracter´ısticas de la biomasa y la poca repetibilidad en la composicio´n
de esta dificultan el control y la optimizacio´n de la combustio´n e intercambio de calor
en cada instante.
1.2. Objetivos
El eje principal del proyecto de investigacio´n es el disen˜o de un control que permita
anticiparse y corregir los efectos que pueden producir los cambios en la composicio´n y
Introduccio´n al control de calderas de biomasa 1
morfolog´ıa de los biocombustibles que son utilizados por una caldera de biomasa.
Este es el objetivo principal de un estudio amplio y que se desarrollara´ en profun-
didad con posterioridad. Para alcanzar dicho objetivo, el presente trabajo expone los
primeros pasos necesarios para adentrarse en el disen˜o de un control tan sofisticado y
que en un principio se presenta complejo.
Se desarrollara´ una serie de herramientas y modelos que ira´n creciendo y perfec-
ciona´ndose con el tiempo y que permitira´n verificar las hipo´tesis y el control que pro-
gresivamente se ira´ perfilando.
Esta memoria recoge el trabajo realizado para la consecucio´n de los siguientes obje-
tivos:
Desarrollar una base teo´rica e ilustrativa de todo lo que conlleva plantear una
solucio´n para un dispositivo como el que trata el proyecto: sus combustibles y
composicio´n de estos, descripcio´n de la operacio´n de una caldera de biomasa tipo,
ana´lisis termodina´mico, factores que afectan a su funcionamiento, estrategias de
control utilizadas...
Conocer el estado actual de las calderas que se esta´n comercializando para tener
presente las soluciones de control que a d´ıa de hoy se utilizan y co´mo mejorarlas.
Disen˜ar de forma paralela un modelo de caldera que permita verificar los resulta-
dos del sistema de control disen˜ado. Dado que en principio es una investigacio´n
puramente teo´rica, para la comprobacio´n y ajuste del disen˜o del control se desa-
rrollara´ un pequen˜o modelo de una parte de la caldera, listo para ser mejorado y
perfeccionado en el futuro. Este primer disen˜o permitira´ simular los los primeros
experimentos y estudios de comportamiento.
Conocer y aplicar te´cnicas de identificacio´n de modelos mediante programacio´n
en software libre una vez alcanzados los objetivos previos. De esta manera se
procurara´ una serie de herramientas propias que podra´n ser utilizadas en el futuro
como apoyo para el desarrollo de controlador de la caldera objetivo.
1.3. Organizacio´n de la memoria
La memoria se dividira´ en varias partes. En los primeros cap´ıtulos, se dara´ una visio´n
global de los combustibles ma´s comunes que son utilizados actualmente por las calderas
comerciales. Los numerosos y posibles or´ıgenes de la biomasa hacen necesario acotar a
unos pocos aquellos que sera´n objeto del trabajo. Posterioremente se hara´ un pequen˜o
resumen del estado actual de las calderas que se comercializan y de las distintas tecno-
log´ıas que se utilizan.
Una vez desarrollada esta presentacio´n, se expondra´n las ecuaciones de energ´ıa y
exerg´ıa que en un futuro servira´n para analizar los sistemas de ca´mara de combustio´n
e intercambiador de calor que componen la caldera.
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A partir de este punto, se continuara´ exponiendo unas primeras condiciones y su-
puestos a partir de los cuales comenzar con el disen˜o de un modelo de caldera y su
control.
Mediante Ansys Fluent se desarrollara´ un modelo de caldera que se ira´ construyen-
do y ampliando progresivamente con la intencio´n de ir comprobando y verificando el
sistema de control que se ira´ disen˜ando paralelamente. Este trabajo iniciara´ este disen˜o
comenzando con la simulacio´n de una pequen˜a parte del intercambiador.
El sistema de control se calculara´ y escribira´ apoya´ndose en herramientes de soft-
ware libre. Se utilizara´ programacio´n y librer´ıas de control de Python para el propo´sito
que nos ocupa. En los u´ltimos cap´ıtulos, se identificara´ el modelo de funcionamiento
del intercambiador de calor utilizando los datos recogidos de una serie de simulaciones
de Ansys Fluent.
Todos estos planteamientos servira´n como punto de partida para la posteriores am-
pliaciones de modelo y sistema de control que cumplira´n con el objetivo final de todo
el estudio.
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Cap´ıtulo 2
La biomasa como combustible de
calderas para sistemas de calefaccio´n:
pellets y astillas
2.1. Introduccio´n
La biomasa es todo el conjunto de materia que procede directa o indirectamente,
en un tiempo relativamente reciente, de las reacciones fotosinte´ticas. Toda la materia
vegetal y derivados se incluyen en esta definicio´n. Bioenerg´ıa es el te´rmino utilizado
para referirse a la energ´ıa procedente de la biomasa y los biocombustibles son aquellos
materiales que permiten el transporte de dicha energ´ıa, captada de la energ´ıa solar, y
acumulada como energ´ıa qu´ımica [29]. Aunque el trabajo se centrara´ en procesos de
combustio´n directa de biocombustibles no hay que olvidar otras formas de obtencio´n de
la energ´ıa como es el tratamiento de la materia vegetal para la obtencio´n de biogases.
La necesidad de reducir la cantidad de CO2 en la atmo´sfera, plasmada mediante
acuerdos en 1998 con el Protocolo de Kioto, ha impulsado el desarrollo e investigacio´n
de dispositivos que permitan la extraccio´n y aprovechamiento de la energ´ıa acumulada
qu´ımicamente en los biocombustibles.
A diferencia de lo que ocurre con los combustibles fo´siles, el CO2 que se emite con el
uso de biocombustibles describe un ciclo cerrado tal y como se muestra en la figura 2.1.
Los procesos fotosinte´ticos capturan el gas que es liberado posteriormente a trave´s de la
combustio´n. El CO2 liberado durante la combustio´n de derivados del petro´leo o gases
naturales fue capturado millones de an˜os atra´s e incrementa la presencia del mismo en
la atmo´sfera provocando los desequilbrios que afectan al medio ambiente.
No obstante, y de cara a la continuacio´n en un futuro de la investigacio´n, conviente
tener presente que, pese a que los biocombustibles se presentan como una alternativa
para afrontar el problema del efecto invernadero, un crecimiento excesivo de su uso
desembocar´ıa en la aparicio´n de nuevos conflictos medioambientales. El principal pro-
blema es el aumento de emisiones de part´ıculas y polvo a la atmo´sfera as´ı como de
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Figura 2.1: Ciclo del CO2 en la biomasa [3]
otros productos contaminantes que se emiten si la combustio´n no es la adecuada o co-
rrecta. No es un problema actual pero si estos sistemas se extienden globalmente hay
que proponer soluciones para corregirlos.
Si se habla de biomasa, se abre un amplia gama de recursos a partir de los cuales se
pueden obtener combustibles para generar energ´ıa. Con el pertinente pretratamiento,
o con la tecnolog´ıa adecuada para su combustio´n, las posibilidades que ofrece la bio-
masa [8] incluyen la madera, especies herba´ceas, deshechos de la industria, desechos
municipales de origen lignocelulo´sico, residuos de la industria papelera, serrines, hier-
bas, residuos de la industria alimentarias, algas... Los residuos de granjas y animales
son otra potencial fuente de energ´ıa.
La biomasa ofrece importantes ventajas entre las que destaca la continua genera-
cio´n de combustible para su aprovechamiento y uso. Se puede tratar como una fuente
de energ´ıa renovable aunque esta afirmacio´n esta´ supeditada al ritmo con el que se
consuma. Es por ello por lo que algunos autores la consideran simplemente parcialmen-
te renovable ya que hay que tener en cuenta su ritmo de regeneracio´n. Por otro lado,
en contraposicio´n con los combustibles de origen fo´sil, la biomasa posee una cantidad
mucho menor de carbono en su composicio´n por lo que su poder calor´ıfico inferior se
reduce.
Acotando notablemente el origen de los combustibles, las calderas que centran este
estudio tienen como misio´n extraer la energ´ıa calor´ıfica de combustibles principalmen-
te prodecentes de la madera como son astillas de pinos, encinas o chopos, todo tipo
de residuos forestales de la zona donde se consuma, virutas y serrines procedentes de
la industria de la madera, y combustibles densificados a partir de los citados anterior-
mente como son los pellets y briquetas. Actualmente, y debido a que es un combustible
con atractivo por su abundancia y generacio´n continua, se intenta expander el uso del
hueso de aceituna tratado adecuadamente. Sin embargo, la necesidad de un fuerte pre-
tratamiento hace que sus precios se acerquen a los de otros combustibles como el pellet,
que son mucho menos problema´ticos.
La biomasa puede ser utilizada tanto para la obtencio´n de energ´ıa en forma de calor
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como en forma de electricidad. El caso que nos ocupa se centrara´ en la generacio´n de
calor, especialmente en el campo de aplicacio´n a los sistemas de calefaccio´n.
2.2. Proceso de combustio´n de la biomasa
La combustio´n de la biomasa se compone de numerosos procesos f´ısico-qu´ımicos
de gran complejidad. El tipo de combustio´n depende tanto del combustible como de
la aplicacio´n final que queramos dar al proceso. Tradicionalmente se ditinguen varias
fases: secado, piro´lisis, gasificacio´n y la combustio´n propiamente dicha.
El secado, la piro´lisis y la gasificacio´n siempre sera´n las primeras etapas en el proceso
de transformacion en energ´ıa de combustibles so´lidos. La importancia de estas etapas
dependera´ de la tecnolog´ıa implementada. Por ejemplo, para calderas certificadas para
trabajar con astillas de humedad de hasta un 50 %, es imprescindible un buen proceso
de secado para la obtencio´n del ma´ximo rendimiento posible, o incluso para poder
mantener la llama.
Figura 2.2: Fases de la combustio´n de la biomasa a lo largo de una parrilla [31]
Secado: el agua presente en una astilla hu´meda se evapora a bajas temperaturas
(<373 K). Dado que este proceso de vaporizacio´n utiliza energ´ıa liberada durante la
combustio´n, la temperatura de la ca´mara disminuye, lo que resta eficiencia al sistema.
Se ha comprobado que en calderas con combustibles de origen lignocelulo´sico una hu-
medad mayor de un 60 % no permite un mantenimiento de llama. La madera hu´meda
necesita tanta energ´ıa para evaporar el contenido de agua y para calentar el vapor que
la temperatura de la ca´mara de combustio´n cae sin que esta pueda ser mantenida. La
humedad es por tanto una de las caracter´ısticas ma´s importantes del combustible y el
proceso de secado es de gran relevancia.
Piro´lisis: se puede definir como una degradacio´n te´rmica en ausencia de un agente
oxidante. Los productos resultantes de la piro´lisis son principalmente alquitranes, car-
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bonizados, carbonilla y gases de bajo peso molecular. En esta etapa se forman grandes
cantidades de CO y CO2, especialmente con combustibles ricos en ox´ıgeno. El tipo de
material utilizado, la temperatura, la presio´n, tiempo de calentamiento y tiempo de
reaccio´n son las variables que afectan a la cantidad y caracter´ısticas de los productos
resultantes.
Gasificacio´n: al contrario que en la etapa de piro´lisis, la gasificacio´n tiene lugar con
aporte de ox´ıgeno. Las reacciones de oxidacio´n dan lugar a gases compuestos por CO2,
H2O, H2, y CH4 entre otros con temperaturas alcanzadas de hasta 1073 K-1373 K.
Combustio´n: la etapa principal del proceso. Se define como la oxidacio´n completa
del combustible. Los gases calientes obtenidos pueden ser utilizados con el propo´sito de
calentar agua como etapa final.
2.3. Caracter´ısticas f´ısicas y qu´ımicas de los biocombus-
tibles
Las caracter´ısticas y calidad de la biomasa como combustible var´ıan considerable-
mente dependiendo de su origen y de la tecnolog´ıa con la que ha sido tratada previa-
mente a la combustio´n. La humedad puede variar desde un 10 % - 20 % t´ıpico de los
pellets hasta el 60 % que pueden presentar algunas astillas. De igual forma, el punto de
fusio´n de las cenizas puede ir desde los 1073 K hasta 1973 K [29]. La calidad del com-
butible puede incrementarse con un tratamiento previo adecuado con el consecuente
encarecimiento del producto.
Por otro lado, las calderas con tecnolog´ıa para utilizar biomasa de baja calidad tien-
den a ser menos econo´micas. Es por ello que los dispositivos dome´sticos o de menor
escala suelen estar enfocados al uso de combustibles muy tratados y por tanto ma´s ca-
ros pero demandando una inversio´n inicial menor. Calderas capaces de generar energ´ıa
con astillas hu´medas y poco tratadas son interesantes para instalaciones grandes que
precisan ma´s potencia.
Las caracter´ısticas f´ısicas ma´s importantes de los combustibles son sus dimensiones,
densidad, poder calor´ıfico superior (PCS) e inferior (PCI) y contenido en humedad. El
combustible se puede distribuir tanto a granel (pellets y astillas), como en unidades
individuales (fardos de paja o len˜a). Es en el primer grupo en el que se va a centrar el
estudio. El taman˜o de la astilla puede variar de 2 o´ 3 cm hasta ma´s de 15 cm en muchos
casos.
De cara a un estudio y continuacio´n posterior del proyecto ser´ıa interesantes incluir
en el ana´lisis la combustio´n de hueso de aceituna. Su produccio´n en Espan˜a lo hace
atractivo pero la necesidad de un importante pretratamiento y su alto contenido en cloro
exige que su problema´tica sea abordada mucho ma´s ampliamente para un adecuado
disen˜o final de caldera.
La densidad energe´tica, resultante de la densidad ma´sica y el PCI, influye en la
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log´ıstica as´ı como en el proceso de control en el interior de la ca´mara de combustio´n.
La influencia de la humedad se aprecia en el comportamiento del proceso de degrada-
cio´n, la temperatura alcanzada y el volumen de gas producido. El uso de biomasa muy
hu´meda hace que sea necesaria una mayor estancia en la parrilla para que el proceso
de secado elimine al ma´ximo el agua presente antes de pasar a la piro´lisis. Esto, conse-
cuentemente, exige mayores dimensiones y una tecnolog´ıa ma´s desarrollada de caldera.
Por todo ello, el conocimiento de estos para´metros se hace necesario a la hora de pa-
rametrizar el funcionamiento de la caldera. El uso de combustibles de humedad muy
variable entre unas partidas y otras hace que la parametrizacio´n de la caldera no sea la
adecuada en ciertos momentos de su uso y que su eficiencia caiga o incluso aparezcan
problemas de funcionamiento. Algunas calderas ofrecen un medidor de humedad del
combustible en silo y entrada a caldera pero su uso no es habitual ni esta´ extendido.
El problema de la alta humedad del combustible y la pe´rdida de eficiencia que acarrea
puede ser amortiguado por sistemas de recuperacio´n de energ´ıa, pero estos dispositi-
vos, propios de calderas de condensacio´n, no son objeto de este trabajo. Por simplificar
y tener una idea aproximada el uso de pellet significa tener un combustible con una
densidad energe´tica de unos 9800 MJ/m3 y el uso de astillas de unos 3500 MJ/m3.
Figura 2.3: Saco-silo para almacenamiento y distribucio´n neuma´tica de pellets [28]
2.4. Influencia de las caracter´ısticas y elementos pre-
sentes en los biocombustibles
En el cuadro 2.1 que se expone a continuacio´n se recogen las principales caracter´ısti-
cas f´ısicas y qu´ımicas de los combustibles de las calderas de biomasa.
Es muy dif´ıcil que dichas caracter´ısticas se mantengan homoge´neas en todo el com-
bustible presente en el interior del silo. Se aprecia en el cuadro co´mo la variacio´n de
cada una de ellas afecta considerablemente al funcionamiento de la combustio´n y por
tanto al funcionamiento global de la caldera.
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Caracter´ısticas Efectos
Propiedades f´ısicas
Contenido en humedad Con su aumento disminuye el PCI, la capacidad de ig-
nicio´n, y se modifica el disen˜o de la planta
PCS y PCI Eleccio´n de un combustible u otro y disen˜o de la planta
Vola´tiles Comportamiento de la descomposicio´n te´rmica
Contenido en cenizas Afecta a las emisiones de polvo, produccio´n de cenizas
y proceso de combustio´n
Fusio´n de las cenizas Seguridad del funcionamiento de la planta, proceso de
control, formaciones indeseables en la ca´mara de com-
bustio´n
Mohos Riesgos para la salud
Densidad del combusti-
ble
Log´ıstica del alamacenamiento del combustible
Densidad de las part´ıcu-
las
Conductancia y descomposicio´n te´rmica
Distribucio´n de taman˜os Transporte, tecnolog´ıa de la combustio´n, secado, for-
macio´n de polvo
Finos presentes Volumen de almacenamiento del combustible, pe´rdi-
das en el transporte, fomacio´n de polvo
Resistencia a la abrasio´n Variaciones en la calidad de la combustio´n, formacio´n
de finos
Propiedades qu´ımicas
- Carbono C PCS
- Hidro´geno H PCI, PCS
- Ox´ıgeno O PCS
- Cloro Cl Formacio´n de HCl, corrosiones, disminucio´n de la
temperatura de fusio´n de las cenizas
- Nitro´geno N NOx, N2O emisiones
- Azufre S Emisiones de SOx, corrosio´n
- Flu´or F emisiones de HF , corrosio´n
- Potasio K Corrosio´n en el intercambiador de calor, disminucio´n
de la temperatura de fusio´n de las cenizas
- Sodio Na Corrosio´n en el intercambiador de calor, disminucio´n
de la temperatura de fusio´n de las cenizas
- Magnesio Mg Incremento en la temperatura de fusio´n de las cenizas
- Ox´ıgeno O Incremento en la temperatura de fusio´n de las cenizas
- Metales pesados Emisiones
Cuadro 2.1: Caracter´ısticas f´ısicas y qu´ımicas de los combustibles y sus efectos en las
calderas de biomasa [29]
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Influencia del carbono, hidro´geno, ox´ıgeno y vola´tiles:
Carbono, hidro´geno y ox´ıgeno son los componentes ba´sicos de los combustibles de
origen lignocelulo´sico. El carbono y el hidro´geno son oxidados durante la combustio´n.
Las reacciones exote´rmicas que dan lugar a CO2 y H2O liberan la energ´ıa aprovechada
para calentar los humos. El ox´ıgeno necesario a aportar a la reaccio´n es, por una parte,
cedido por ox´ıgeno orga´nico que se libera en la combustio´n y por otro por el aire que
introduce el ventilador primario a la ca´mara de combustio´n. El carbono presente en la
biomasa aparece en formas parcialmente oxidadas. Esa es la razo´n por la que el PCI
de la madera es menor en comparacio´n con el carbo´n. Au´n as´ı, la concentracio´n de
carbono en combustibles con origen en la madera tiene mayor PCI que los que tienen
origen en materiales herba´ceos, por su mayor contenido en carbono. El hueso de la oliva
posee una concentracio´n superior a todos estos. El problema del uso de e´ste es el citado
anteriormente.
Respecto a la materia vola´til, la cantidad con la que se presenta en la biomasa es
superior a la existente en el carbo´n y normalemente var´ıa entre un 70 y un 86 % en
base hu´meda. Como resultado de esto, la mayor parte del combustibles vaporiza antes
de que las reacciones tengan lugar. Por tanto, la cantidad de vola´tiles afecta considera-
blemente a la descomposicio´n te´rmica y al comportamiento de los combustibles so´lidos.
Influencia del nitro´geno, azufre y cloro:
Los l´ımites marcados para estos elementos, especialmente para la certificacio´n del
pellet, esta´n detallados ma´s adelante.
La formacio´n de NOx durante la combustio´n de biomasa tiene lugar a temperaturas
entre 1073 y 1373 K [29], principalmente como resultado del uso de combustibles con
alta concentracio´n de N . Estudios en calderas austriacas y suizas [16][7] han concluido
que la concentracio´n de nitro´geno contenido en el combustible y los NOx resultan-
tes mantienen una relacio´n logar´ıtmica. Los resultados de varias investigaciones [17]
muestran tambie´n que el aire aportado y la geometr´ıa del horno y parrilla tienen gran
influencia en la formacio´n de estos productos.
La disminucio´n de estos es clave para el buen funcionamiento. Se ha observado
que el aire primario y secundario debe ser inyectado de forma que, geome´tricamente,
queden separados dentro de la ca´mara de combustio´n. Esto es algo que como se vera´ no
cumplen todas las calderas. El ratio de exceso de aire orientativo se situ´a en torno a
λ = 0,6 − 0,8. Aproximadamente, la cantidad de aire en exceso queda regulada por
el ventilador de aire secundario y deber´ıa ser lo ma´s reducida posible toda que vez
el C haya sido consumido completamente. La recirculacio´n de humos, cuya primera
funcio´n es la de regular la temperatura de la ca´mara de combustio´n, ayuda tambie´n a
la reduccio´n de emisiones de NOx.
El Cl vaporiza casi completamente durante la combustio´n, formando HCl, Cl2 y
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cloruros alcalinos. Con el decrecimiento de la temperatura de los humos, los cloruros
de alcalinos y alcalinote´rreos comienzan a condensar y a depositarse sobre los tubos del
intercambiador de calor provocando su deterioro y pe´rdida de eficiencia. Es por ello por
lo que en las instalaciones con calderas de biomasa se coloca un sistema de elevacio´n
de la temperatura de retorno para evitar que el agua a la entrada sea menor de unos
328 K. Por tanto, el Cl presente en el material a quemar acaba, por un lado depositado
sobre el intercambiador de calor si el funcionamiento no es el adecuado; por otro, en
las cenizas finales, dependiendo de la cantidad de alcalinos y alalinote´rreos presente;
y finalmente otra parte sale por los humos en forma de HCl con toda la problema´tica
medioambiental que genera.
En cuanto al S, su presencia acaba en la formacio´n de SO2 , SO3 y sulfatos
alcalinos. Una gran parte del del S pasa a la fase gaseosa. En la caldera, donde los gases
son ra´pidamente enfriados, los sulfatos condensan sobre la superficie de los tubos.
La presencia de alcalinote´rreos como el Ca ayudan a que el S acabe precipitado y
forme parte de las cenizas finales, evitando posibles efectos de corrosio´n en las calderas.
55 Influencia del contenido en cenizas de los combustibles:
El contenido en cenizas var´ıa en un amplio rango desde 0.5 % hasta un 12 % en los
combustibles de menor calidad [29].
La cantidad de ceniza en un combustible determinara´ el tipo y la frecuencia de
extraccio´n de la misma que sera´ necesaria. Las calderas de media potencia pueden venir
provistas de sistemas de extracccio´n automa´tica o tener unos simples registros para
limpiar perio´dicamente. No todas las calderas esta´ preparadas para quemar combustible
de baja calidad con un alto contenido en cenizas.
Combustibles con pocas impurezas proporcionan una mayor densidad energe´tica y
en general aportan mejores propiedades para su combustio´n. pellets y astillas con altos
ı´ndices de cenizas generan mayores emisiones de polvo y part´ıculas en suspensio´n por
lo que hacen que los sistemas de limpieza de los tubos del intercambiador y los ciclones
para reducir estas emisiones sean au´n ma´s importantes.
Los elementos que suelen conformar estas cenizas son el Si, Ca, Mg, K y P . K, P
y Mg son los nutrientes ma´s relevantes de las plantas por lo que se pueden reciclar y
utilizar como abono para estas. El Ca y elMg normalmente incrementan la temperatura
de fusio´n de de las cenizas mientras que K y el Na las disminuyen. Este punto de fusio´n
es de gran importancia como se explicara´ a continuacio´n. El Si en combinacio´n con el
K y el Na forma silicatos de bajo punto de fusio´n. Conocer bien estos procesos es clave
para evitar la formacio´n y depo´sito de residuos en la parrilla y paredes de la ca´mara
de combustio´n con el posterior deterioro de partes meta´licas y ladrillos refractarios.
Aparece de nuevo la necesidad de controlar constantemente la temperatura de ca´mara
de combustio´n para evitar los procesos de sinterizacio´n y fusio´n de las cenizas cuando
se utiliza combustible de baja calidad.
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Adema´s, en combinacio´n con el Cl y el S, el K el Na pueden acrecentar el poder
corrosivo de los productos originados por los primeros. Los cloruros aceleran la oxida-
cio´n de la superficie del intercambiador de calor incluso a temperaturas bajas (373 K-
423 K). La volatilizacio´n y consecuente condensacio´n de metales llevan a la formacio´n
de aerosoles dif´ıciles de eliminar en el ciclo´n que son expulsados a la atmo´sfera con su
consecuente dan˜o medioambiental.
Existen en las cenizas algunos otros elementos del tipo metales pesados: Fe, Al
y Mn. En principio suelen acabar siempre en el cajo´n de cenizas sin provovar mayor
problema. No obstante hay que tener en cuenta su presencia de cara a la utilizacio´n
de las cenizas como abonos. Concentraciones altas de estos metales y un mal uso de
las cenizas pueden ocasional un dan˜o ecolo´gico importante en suelos destinados a la
agricultura.
Figura 2.4: Limpieza automa´tica del intercambiador [27]
Como se ha comentado la biomasa puede proceder de distintas fuentes y or´ıgenes,
y puede presentarse con grandes variaciones en cuanto a su calidad. Aun centra´ndose
el estudio en la optimizacio´n y control de la combustio´n de pellets y astillas de distinto
taman˜o, la variabilidad dentro de estos es tal que se exigen unos l´ımites a la hora de
poder garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos. Las calderas, sobre todo
las destinadas a grandes instalaciones y con parrilla mo´vil, pueden ser alimentadas por
combustibles de composicio´n muy variable. La norma ISO 1171-1981 fija unos esta´nda-
res y unos l´ımites con los que los distintos elementos que pueden presentarse.
La tabla 2.2 muestra esos valores l´ımite para los elementos presentes en los combus-
tibles.
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Elemento
% l´ımite
en b.h.
Factor limitante Combustibles afectado Soluciones tecnolo´gicas
- N < 0,6 NOx
Paja,cereales, residuos ma-
dera,
Control aire primario
Forraje, hueso de aceituna
< 2,5 NOx Residuos de madera Control aire secundario
- Cl < 0,1 Corrosio´n
Paja, residuos madera, fo-
rraje, hueso de aceituna
Seleccio´n material, lixivia-
do combustible,
limpieza automa´tica inter-
cambiador
< 0,1 Emisiones HCl
Paja, residuos madera, fo-
rraje, hueso de aceituna
Secado previo, desbrozado
< 0,3
Compuestos
aroma´ticos
Paja, cereales, residuos de
madera
Absorcio´n con C activo
- S < 0,1 Corrosio´n
Paja, cereales, forraje, hue-
sos de aceitura
Igual Cl
< 0,2 Emisiones SOx
Forraje, residuos de made-
ra, heno
Igual HCl
- Ca
Fusio´n ce-
nizas
NOx
Paja,cereales, residuos ma-
dera, forraje, hueso de
aceituna
Control Ta ca´mara de com-
bustio´n
- K < 0,7
Fusio´n cenizas/co-
rrosio´n
Paja,cereales, residuos ma-
dera, forraje, hueso de
aceituna
Igual Cl
− Aerosoles
Paja,cereales, residuos ma-
dera, forraje, hueso de
aceituna
Precipicacio´ en ciclo´n
- Zn < 0,08 Reciclaje cenizas
Astillas, serr´ın, residuos de
madera
Tratmto. cenizas
< Emisiones
Astillas, serr´ın, residuos de
madera
Tratmto. condensados
- Cd 0,0005 Reciclaje cenizas
Astillas, serr´ın, residuos de
madera
Igual Zn
− Emisiones Astillas, serr´ın, residuos de
madera
Igual Zn
Cuadro 2.2: Valores de referencia respecto a la norma ISO 1171-1981
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2.5. Pellets
Los pellets son uno de los productos de compactacio´n por biomasa ma´s importan-
tes por encima de las briquetas [4]. En su fabricacio´n se utilizan materiales sobrantes
y residuales procedentes de industrias de transformacio´n y manufactura de la made-
ra tales como virutas, serrines, polvo de lijado... Otra v´ıa distinta para su obtencio´n
es el uso de residuos de poda agr´ıcola y de limpieza forestal. En este caso se requiere
una serie de tratamiento previo de los residuos (secado, astillado, molienda...), debido
a que las operaciones de fabricacio´n de este biocombustible necesitan unas condicio-
nes de humedad y granulometr´ıa concretas. Los pellets tienen una caracter´ıstica forma
cil´ındrica, con dia´metros normalmente comprendidos entre 6 y 12 mm y longitudes de
10 a 30 mm [4]. Como consecuencia, los pellets pueden ser alimentados y dosificados a
trave´s de sistemas automatizados, siendo una ventaja en instalaciones de edificios.
En comparacio´n con otros combustibles, especialmente con las astillas, el pellet es
un producto ma´s fluible y por tanto ma´s manejable.
Segu´n la procedencia de su materia prima, distinguiremos dos tipos de pellets:
- Pellet de madera: Se fabrican principalmente a partir de residuos de madera. Gene-
ralmente, las instalaciones que se encargan de manufacturar este tipo de pellets emplean
residuos lignocelulo´sicos generados en los procesos industriales, con el objetivo de solu-
cionar el problema de la acumulacio´n de estos. La materia prima de la que se obtienen
estos biocombustibles proviene,aproximadamente: un 45 % de la industria de transfor-
macio´n de la madera; otro 45 % de industrias de segunda transformacio´n de la madera
(muebles,parquet, puertas...); y un 10 % restante que se obtiene de otras materias pri-
mas como residuos forestales, residuos de industrias textiles, etc. Dicha materia prima
esta´ principalmente en forma de serr´ın o astilla.
Estos pellets tienen la ventaja de que son combustibles estandarizados, requieren
poco espacio de almacenamiento, y el esfuerzo en el mantenimiento y operacio´n de la
instalacio´n es menor que con otros materiales [22].
- Agropellets: son pellets cuya manufacturados con materias primas de origen agr´ıco-
la, generalmente residuos como paja, residuos de podas, etc. En la actualidad suponen
una l´ınea de investigacio´n debido a la importancia que puedan tener en un futuro. Estos
pellets presentan las desventajas de requerir un mayor espacio para su almacenamiento,
por su menor densidad; y de dar problemas de emisiones o corrosio´n de la caldera, y
por tanto, mayor mantenimiento de la instalacio´n.
El pelletizado es un proceso basado en la misma tecnolog´ıa con la que se produce
el pienso para los animales. La biomasa, materia prima en este proceso, debe presen-
tarse de la forma ma´s homoge´nea posible, y con unas caracter´ısticas de granulometr´ıa
y de humedad determinadas y constantes en el tiempo. Para la obtencio´n de un pellet
de calidad, es indispensable que la humedad relativa este´ entre el 8 y el 10 %, consi-
guiendo as´ı una adecuada aglomeracio´n sin provocar que el producto final se disgregue
por exceso de agua. La granulometr´ıa o´ptima de la materia prima para este proceso,
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esta´ entre 6 y 8 mm. De esta manera se alcanza una adecuada compactacio´n. Las plan-
tas de obtencio´n de pellets precisan una serie de equipos de reduccio´n granolume´trica
y de separacio´n. Para materiales madereros son necesarias astilladoras que realicen la
primera reduccio´n de taman˜o. Esto no es necesario para el caso del serr´ın y la viruta.
El proceso de produccio´n de pellets puede resumirse en:
a) Secado: el proceso de secado es una operacio´n imprescindible debido a la elevada
humedad que presenta el serr´ın procedente de los aserraderos. Se puede realizar
en un secadero rotatorio directo, cuyo flujo secante procede de los gases de com-
bustio´n desprendidos por una caldera de biomasa alimentada con la viruta y los
rechazos del serr´ın.
b) Refinado del material: el material, una vez secado, se hace pasar por un molino
refinador que iguala los taman˜os de part´ıcula a un ma´ximo de 5 mm. La mate-
ria prima seca y refinada se transporta de forma neuma´tica a un sitio previo al
pelletizado.
c) Compactacio´n: en funcio´n de la forma de la matriz empleada, se pueden dife-
renciar dos tipos de pelletizadoras. Por un lado, la de matriz plana, en la que uno
o varios rodillos pasan sobre el producto y lo extruyen entre los orificios que po-
see la matriz. Por otra parte, la pelletizadora de matriz anular, que tiene forma
de corona circular agujereada, con una luz y espesor determinados, sobre la cual
giran exce´ntricamente uno o varios rodillos. La matriz es una pieza esta´tica, que
sufre grandes abrasiones ya que los rodillos interiores presionan el material, pro-
ducie´ndola da densificacio´n en la canaletas. La forma de los pellets dependera´ di-
rectamente del tipo de orificio existente en la matriz. Los equipos de matriz plana
presentan la ventaja de duplicar la vida media de las matrices por ser estas rever-
sibles, adema´s de ser ma´s baratas que las del tipo anular. La matriz anular parece
producir pellets ma´s largos sin mermar su consistencia. Es decir, ambas tienen ven-
tajas e inconvenientes, y los fabricantes no se decantan claramente por ninguno
de los dos tipos. El material entra por la parte superior de la pelletizadora, y es de-
positado en la matriz, donde se ejerce una gran presio´n sobre e´ste produciendo su
compresio´n. A continuacio´n, va entrando en cada canal de compactacio´n forman-
do un hilo continuo que sale por el lado inferior de la matriz, donde es cortado al
largo deseado mediante un cabezal con cuchillas. Debido a las grandes presiones a
las que se somete el material (1500-1600 kg/cm) y las elevadas temperaturas que
se alcanzan en la matriz pro´ximas a los 423 K, junto con un pequen˜o porcentaje
de humedad (10 %) que es an˜adido en el proceso, se logra la plastificacio´n de la
lignina actuando esta como aglomerante natural de las part´ıculas.
d) Enfriado: una vez elaborados los pellets se deben enfriar suave y lentamente para
evitar que produzcan fisuras. Se pueden utilizar dos tipos de enfriadores: vertica-
les y horizontales, siendo estos u´ltimos ma´s adecuados para reducir el volumen
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de las piezas defectuosas y la produccio´n de finos debidos al golpeteo. Sin embar-
go, los enfriadores horizontales necesitan mayor espacio para su instalacio´n. El
enfriado de pellets se realiza mediante un flujo de aire a contra corriente. El aire
es el que asciende verticalmente adquiriendo el calor de los pellets, mientras estos
bajan cediendo calor.
El pellet se distribuye tanto a granel con camiones que lo inyectan en los silos de
forma neuma´tico como en sacos. Pese a ser un producto manufacturado existe una gran
variabilidad en la calidad de unos pellets a otros pudiendo provocar graves problemas en
la caldera un pellet no o´ptimo. Avebiom es la asociacio´n espan˜ola encargada de certificar
y expedir los certificados EN-Plus que siguen las normas de calidad de la clasificacio´n
anterior.
Propiedad / Me´todo de ana´lisis Unidad A1 A2 B
Origen y fuente EN 14961-1
Madera del fuste / Resi-
duos madereros no trata-
dos qu´ımicamente
A´rboles sin ra´ıces/ Madera
del fuste/ Residuos de ta-
la/ Corteza/ Residuos/ma-
dereros no tratados qu´ımi-
camente
Forestal, plantaciones y
otras maderas no usadas
ni tratadas/ Subproductos
y residuos de la industria
de la madera/ Madera
reciclada
Dia´metro, D y Longitud L ,prEN16127 mm
D06, 6 ± 1;3,15 ≤L ≤40
D08, 8±13,15 ≤ L≤40
D06, 6 ± 1; 3,15 ≤ L ≤40
D08, 8 ± 1; 3,15≤ L≤ 40
D06 6 ± 1; 3,15 ≤ L ≤ 40
D08 8 ± 1; 3,15 ≤ L ≤ 40
Humedad, M, EN 14774-1, EN 14774-2 % base hu´meda M10 < 10 M10≤10 M10≤10
Cenizas, A, EN14775 % base seca A0.7 < 0,7 A1.5 ≤1,5 A3.0 ≤3,0
Durabilidad meca´nica, DU,EN 15210-1 % DU97.5 > 97,5 DU97.5≥ 97,5 DU96.5 ≥ 96,5
Finos en la puerta de fa´brica en eltransporte a gra-
nel (al momento de la carga) y en las bolsas pe-
quen˜as(hasta 20 kg) y grandes (al momento del en-
vasado o la entrega al usuariofinal), F, prEN 15210-1
% F1.0 < 1,0 F1.0 <1,0 F1.0 <1,0
Aditivos % base seca
<2 % Especificar tipo y
cantidad
<2 % Especificar tipo y
cantidad
<2 % Especificar tipo y
cantidad
Poder calor´ıfico neto, Q, EN 14918 MJ/kg o kWh/kg
Q16.5, 16,5≤Q≤19 o
Q4.6, 4,6≤Q≤5,3
Q16.3, 16,3≤Q≤19 o
Q4.5, 4,5≤Q≤5,3
Q16.0, 16,0≤Q≤19 o
Q4.4, 4,4≤Q≤5,3
Densidad aparente, BD, EN 15103 % base seca BD600 > 600 BD600 >600 BD600 > 600
Nitro´geno, N, prEN 15104 % base seca N0.3 ≤0,3 N0.5 ≤0,5 N1.0 ≤ 1,0
Sulfuro, S, prEN 15289 % base seca S0.03≤ 0,03 S0.03≤ 0,03 S0.04 ≤ 0,04
Cloro, Cl, prEN 15289 % base secaa Cl0.02≤0,02 Cl0.02≤0,02 Cl0.03≤ 0,03
Arse´nico, As, prEN 15297 mg/kg seca ≤1 ≤1 ≤1
Cadmio, Cd, prEN 1529 mg/kg seca ≤0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Cromo, Cr, prEN 15297 mg/kg seca ≤10 ≤10 ≤10
Cobre, Cu, prEN 1529 mg/kg seca2 ≤10 ≤10 ≤10
Plomo, Pb, prEN 15297 mg/kg seca ≤10 ≤10 ≤10
Mercurio, Hg, prEN 15297 mg/kg seca ≤ 0,1 ≤0,1 ≤ 0,1
N´ıquel, Ni, prEN 15297 mg/kg seca ≤10 ≤10 ≤10
Zinc, Zn, prEN 15297 mg/kg seca ≤100 ≤100 ≤100
Fusibilidad de las cenizas, prEN15370 oC Especificar Especificar Especificar
Cuadro 2.3: Especificaciones de los pellets de madera para usos no industriales segu´n la
norma EN 14961-2 [6]
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2.6. Astillas
Al contrario de lo que sucede con los pellets, no existe una estandarizacio´n tan desa-
rrollada para las astillas. Actualmente esta regulacio´n se espera que se incluya en la
norma EN14961. Al se un combustible no tan tratado ni tan manufacturado, no es po-
sible delimitar tanto su composicio´n qu´ımica salvo por los para´metros t´ıpicos para la
especie de la que procedan las virutas de madera.
No obstante, valores como su taman˜o y humedad esta´n bien definidos pues son los
que principamente determinan la calidad de esta. La norma austriaca O¨NORM M 7133
esta´ ampliamente aceptada y se utiliza con frecuencia.
Se expone a continuacio´n la nomenglatura y el significado de la clasificacio´n pro-
puesta ya que de aqu´ı en adelante sera´ la utilizada para referirse al tipo de astillas
Categor´ıa segu´n taman˜o Contenido ma´sico permitido Valores permitidos(ma´x 5 %)
ma´x. 4 % ma´x. 20 % ma´x. 60-100 % ma´x. 20 %
Taman˜o de part´ıcula en mm Seccio´n en cm2 Long. cm
G30 > 1,0 1.0 - 2.8 2.8-16.9 > 16,0 3.9 8.5
G50 > 1,0 1.0 - 5.6 5.6-31.5 > 31,5 5 12.0
G100 > 1,0 1.0 -11.2 11.2-63.0 > 63,0,0 10 25
G120 > 1,0 1.0 - 63 63-100 > 100 12 30
G150 > 1,0 1.0 - 100 100 - 130 > 130 15 40
Categor´ıa segu´n contenido en agua L´ımite % agua Aclaracio´n
W20 < 20 secado natural
W30 > 20− 30 Estable para almacenamiento
W50 > 30− 35 Almacenamiento restringido
W50 > 35− 40 Hu´medo
W50 > 40− 50 Recie´n cosechado
Categor´ıa segu´n densidad aparente L´ımite kg/m2 Aclaracio´n
S 160 < 160 baja densidad
S200 160− 250 media densidad
S250 < 250 alta densidad
Categor´ıa segu´n contenido en cenizas L´ımite % Aclaracio´n
A1 < 1 contenido bajo en cenizas
A2 > 1− 5 contenido elevado en cenizas
Aclarar que el contenido en humedad se expresa en base hu´meda.
Una vez vista esta clasificacio´n, sera´ ma´s fa´cil comparar la tecnolog´ıa de un tipo de
calderas con otras. Como se vera´ en cap´ıtulos posteriores, la mayor´ıa de las calderas
ma´s simples que consumen astillas se limitan al taman˜o G30 y a una humedad W30.
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2.7. Conclusiones
Entre las principales ventajas de los biocombustibles destacan principalmente su
cara´cter de energ´ıa renovable y cuidadosa con el medio ambiente y su precio. Las ins-
talaciones con calderas de biomasa son competitivas por s´ı mismas respecto a las de
los combustibles convencionales dependiendo del caso. La estabilidad de sus precios
y la disponibilidad a d´ıa de hoy en pa´ıses como Espan˜a y el resto y resto de Europa
presentan estos sistemas como una solucio´n aceptable.
En contraposicio´n son combustibles mucho ma´s exigentes y que precisan dispositi-
vos ma´s sofisticados para asegurar la correcta operatividad y fiabilidad que demandan
este tipo de instalaciones. Se han descrito los factores f´ısico-qu´ımicos que caracterizan
principalmente a pellets y astillas y co´mo estas caracter´ısiticas, que dificilmente pue-
den ser homoge´neas en todo el material que se introduce a la ca´mara de combustio´n,
afectan muy notablemente a la eficiencia y el buen funcionamiento de la caldera.
Es por todo ello por lo que existen protocolos de certificacio´n que aseguran unos
l´ımites en las proporciones de los elementos qu´ımicos que componen el combustible. La
humedad contenida, la forma y taman˜o y su procedencia esta´n estandarizados perfecta-
mente en pellets y se empieza a hacerlo con las astillas, siendo e´stos los dos principales
biocombustibles utilizados actualmente en las calderas comerciales.
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Cap´ıtulo 3
Principales tecnolog´ıas presentes
actualmente en caldera de media
potencia
3.1. Introduccio´n
Figura 3.1: Binder 8 MW Ca-
nada´ [3]
Existe gran variedad de calderas que utilizan la
biomasa como fuente de energ´ıa. Tipos de calderas
que var´ıan tanto en su disen˜o, tecnolog´ıa como fina-
lidad.
En general, se analizara´n calderas cuya finalidad
sea la de aportar calor al agua de sistemas de calefac-
cio´n. Dentro de este tipo de calderas tenemos las de
pequen˜a escala, de hasta 100 kW, de media escala ,
hasta 500 kW y de gran escala, pudiendo llegar a po-
tencias de hasta 10 MW. Sin embargo, la combustio´n
de biomasa tambie´n se utiliza para la generacio´n de
energ´ıa ele´ctrica y la co-generacio´n.
Haciendo un breve resumen previo de las calde-
ras de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica, se concluye
la existencia principalmente de dos grupos definidos
por el tipo de proceso: calderas de ciclo te´rmico ce-
rrado y calderas de ciclo abierto. Estas u´ltimas se utilizan con combustibles comunmente
l´ıquidos, gaseosos como se considera la biomasa pulverizada.
Las calderas que siguen un proceso te´rmico c´ıclico cerrado tienen una mayor expan-
sio´n y se pueden dividir mediante la siguiente clasificacio´n [29]:
Turbinas de vapor con motores de vapor utilizados como punto de expansio´n en
el ciclo de Rankine. El agua se evapora y se eleva la presio´n hasta que e´sta cae
durante la expansio´n en el motor.
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Turbinas de vapor utilizadas en ciclos orga´nicos de Rankine. El calor de la combus-
tio´n se transfiere a un medio orga´nico como el aceite que alimenta un evaporador
externo.
Motores Stirling. Los gases de escape intercambian su calor perio´dicamente con
un medio intermedio como puede ser el aire, helio e hidro´geno.
Turbinas de gas cerradas. Se utiliza un ciclo cerrado con aire, helio u ox´ıgeno el
cual se comprime, calienta y se expande en la turbina.
Turbinas de gas cerradas. En este otro caso el calor se transfiere a aire comprimido,
el cual se expande en una turbina y retorna de nuevo como aporte de aire al
interior de la caldera
Otro tipo de calderas, o ma´s bien de parrillas que no se tratara´n en este trabajo pero
que conviene tener presente de cara a la continuacio´n del proyecto son aquellas que,
mediante un proceso de co-combustio´n, utilizan mezclas de combustibles con biomasa y
carbo´n. El intere´s principal de este tipo de tecnolog´ıa es el de reducir considerablemente
las emisiones de CO2 sin incurrir en unos costes tan elevados como pueden demandar
una instalacio´n con calefaccio´n procedente de energ´ıa 100 % renovable.
En cualquier caso, las calderas que sera´n objeto de este ana´lisis son simplemente
aquellas destinadas a sistemas de calefaccio´n. Una vez aclarada esta visio´n global de
distintas aplicaciones que existen para la combustio´n de biomasa, de ahora en adelante
el estudio se centrara´ u´nicamente en calderas de combustio´n de biomasa, para la pro-
duccio´n de energ´ıa para sistemas de calefaccio´n, y fija´ndose principalmente en el rango
de medias potencias por las razones que se explicaran en posteriores cap´ıtulos.
3.2. Descripcio´n de equipos comerciales
Actualmente existen numerosas marcas y diversos fabricantes de calderas de bio-
masa. Son muchas las empresas que, incluso procediendo de la fabricacio´n de calderas
cla´sicas de gas o carbo´n esta´n esforza´ndose por desarrollar dispositivos que permitan la
utilizacio´n de combustibles renovables, o parcialmente renovables como algunos auto-
res catalogan a la biomasa.
A continuacio´n, mediante una breve descripcio´n de algunos modelos de unos pocos
fabricantes, entre los que se encuentran algunos de los ma´s destacados, se presentara´n
los elementos t´ıpicos de este tipo de calderas hasta conseguir una visio´n global de las
tecnolog´ıas que actualmente se estan comercializando.
La coleccio´n de calderas, salvo alguna excepcio´n, se centra ba´sicamente en la escala
de media potencia, dejando de lado todas las posibilidades que ofrecen las calderas de
pequen˜a escala en cuanto a soluciones dome´sticas (estufas, calderas de len˜a...).
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Como se apreciara´, la mayor´ıa de estas calderas son de origen austriaco. Es all´ı don-
de hoy en d´ıa se disen˜a un alto porcentaje de las marcas de ma´s calidad y mayor distri-
bucio´n europea. Suiza, Alemania, Repu´blica Checa, Polonia e incluso Espan˜a desarrollan
nuevos equipos con los que competir.
Puntualizar que, pese a que se da por hecho que el fluido portador de calor es el
agua, y dado que adema´s todas las calderas que se muestran a continuacio´n lo cumplen,
existen otros tipos cuyo fluido puede variar pudiendo ser, por ejemplo, aceite te´rmico.
Todas las calderas que se muestran siguen un inicial esquema ba´sico: alimentacio´n,
parrilla con sus ventiladores primario y secundario (en las calderas ma´s sofisticadas)
ca´mara de combustio´n, intercambiador de calor y salida de gases de escape con venti-
lador de tiro inducido.
3.2.1. O¨kofen
O¨kofen [32] es una empresa austriaca centrada en el desarrollo y comercializacio´n
de sistemas de calefaccio´n basados en la combustio´n de pellets. Por tanto, sus calderas
no son de tipo policombustible, algo a tener en cuenta a la hora de decidir en un futuro
que´ caracter´ısticas se desea que tenga una caldera a disen˜ar. Su nacimiento, segu´n su
fundador, tiene relacio´n con las crisis del petro´leo de los an˜os 70 y 80 que alertaron de
la necesidad de bu´squeda y experimentacio´n con nuevas formas de obtencio´n de calor.
Segu´n las referencias que ellos mismos aportan, su focalizacio´n en la combustio´n u´nica-
mente de pellets se basa en que en sus or´ıgenes no consideraron rentable la utilizacio´n
de astillas salvo en los lugares y zonas donde se obtuviera directamente.
Figura 3.2: Caldera O¨kofen Pellematic Maxi 56 kW [32]
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La caldera, como se puede apreciar, consta de sus ventiladores primario y secundario
ma´s uno de tiro. Son destacables la limpieza automa´tica de cenizas mediante tornillo
sinf´ın, la puerta de acceso a la parte delantera para facilitar los trabajos de manteni-
miento, los sistemas de seguridad anti-retorno de llama entre el silo intermedio y el
sinf´ın que transporta el combustible a ca´mara de combustio´n, los accesos por la parte
superior y el sistema de encendido automa´tico. Este tipo de sistema de encendido suelen
ser del tipo resistencias ele´ctricas cera´micas refrigeradas por un pequen˜o ventilador.
Sin embargo, en los aspectos en los que nos centraremos al observar esta caldera
sera´n: limitacio´n de 56 kW pero posiblidad de ampliacio´n hasta 224 kw mediante la co-
locacio´n de calderas en cascada. Es una posibilidad que existe siempre, combinar varias
calderas. Ofrecer un control ya optimizado para el adecuado funcionamiento de estos
sistemas es lo realmente interesante. Adema´s, podemos apreciar un intercambiador ver-
tical que facilita la limpieza de los tubuladores, una parrilla fija de tipo circular, habitual
en calderas que utilizan u´nicamente pellets como combustible, unas coronas por las que
entra el aire secundario y un sistema de elevacio´n de la temperatura de retorno que el
fabricante no entra a detallar.
En general, se puede apreciar una caldera t´ıpica para la combustio´n de pellets, ma´s
pequen˜a que la que se pretende disen˜ar en este estudio, pero que ofrece pequen˜os
detalles y posibilidades a tener en cuenta en el posterior desarrollo.
3.2.2. Catfire
Figura 3.3: Catfire USZI 220 kW [5]
Esta calera checa [5],
en la l´ınea de el resto
de calderas policombusti-
bles y de parrilla fija, uti-
liza combustibles de ori-
gen lignocelulo´sico de to-
do tipo, siempre y cuan-
do cumplan con los l´ımi-
tes de taman˜o y hume-
dad: G30 como ma´ximo
y menos de un 30 % de
humedad relativa. Den-
tro de toda la gama de
calderas de esta marca,
el estudio se fijara´ en el
modelo de 220 kW. Con
indiferencia respecto a la
configuracio´n del sistema
de alimentacio´n se ignorara´ la denominacio´n USZI o USV, que atiende a sistema de
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alimentacio´n automa´tico o de carga manual respectivamente. Estas calderas constan
principalmente de varios mo´dulos que facilitan su transporte y montaje: depo´sito in-
termedio de combustible; bloque con controlador y mayor parte de la electro´nica; y
dos bloques separados con quemador, ca´mara de combustio´n e intercambiador de calor.
Destaca principalmente que la caldera es de parrilla fija, policombustible y con inter-
cambiador de calor vertical. Se analizara´ a continuacio´n todas las partes de las que
consta la caldera.
Figura 3.4: Catfire USZI 220 kW [5]
El combustible, ya sea pellet, astilla de hasta G30 y 30 % de humedad o incluso de
otros tipos, se introduce por la parte inferior de la parrilla y sube hasta el hogar por aflo-
racio´n. El tipo de parrilla es por tanto de alimentacio´n inferior. Junto al tornillo sinf´ın
central que cumple el propo´sito descrito anteriormente se distinguen 2 tornillos sinfines
ma´s pequen˜os. Estos son los encargados de transportar la ceniza que cae del reborde de
la parrilla hasta el cajo´n exterior que el operario se encarga de vaciar perio´dicamente.
Esto nos lleva a explicar co´mo la parrilla va expulsando la ceniza que va produciendo
siendo que en principio esta es fija. Para favorecer la ca´ıda de los residuos de la com-
bustio´n, un motor provoca un movimiento oscilatorio del plato circular que ayuda al
desplazamiento radial del combustible y sus posteriores residuos desde el centro hasta
el borde.
Es a trave´s de una serie de agujeros en este plato circular a trave´s de los cuales
el aire primario se introduce en la ca´mara de combustio´n y entra en contacto con las
brasas. Inmediatamente por encima, se hallan dos coronas meta´licas por donde el aire
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secundario se mezcla con los gases producidos y regula la cantidad de ox´ıgeno en los
humos finales.
Los gases continu´an ya su camino y, tras toparse con un deflector circular cera´mico
favorecie´ndose as´ı la precipitacio´n de cenizas, llegan hasta el intercambiador de calor.
Es intersesante fijarse antes de proseguir co´mo una manta de agua rodea la ca´mara
de combustio´n aprovechando al ma´ximo el calor producido en e´sta. Esto es posible, o
interesante mejor dicho, en calderas cuya ca´mara de combustio´n no esta´ recubierta por
material refractario. En este caso, toda la estructura es meta´lica.
Prosiguiendo, los gases llegan a un punto entre el intercambiador de calor y la ca´ma-
ra de combustio´n en la que una va´lvula separa estos dos cuerpos. La funcio´n de esta
trampilla motorizada es de gran importancia pues asegura una temperatura constante
en los humos de salida o, al menos, que e´sta no se desplome por debajo de los 100 oC.
Esto es as´ı para evitar posibles condensaciones en la chimenea. La trampilla distribuye
una parte de los gases a trave´s del intercambiador de calor, atravesando los tubuladores,
y otra la deja fluir directamente a salida para conseguir la temperatura final deseada.
Igualmente, este sistema permite en caso de necesidad dejar escapar totalmente los
gases de combustio´n al exterior para evitar un sobrecalentamiento del agua.
Los tubos del intercambiador citados anteriormente se limpian de forma automa´tica
mediante un mecanismo activado mediante uno o varios motores que hacen girar una
serie de rascadores en su interior. La ceniza cae a la parte inferior que a la que se puede
acceder mediante un registro para limpiarla.
Toda vez el intercambio de calor se haya realizado, los humos continu´an hasta su
salida donde la sonda Lambda1 y el sensor de temperatura toman datos para la regu-
lacio´n de la combustio´n. Esta regulacio´n con sonda Lambda no estaba presente en las
calderas descritas en pa´ginas anteriores. El flujo llega hasta un ciclo´n que disminuye la
cantidad de part´ıculas y polvo hasta cumplir la normativa pertinente.
En cuanto al ventilador de tiro inducido se controla segu´n la sen˜al del presostato
que asegura una depresio´n constante en la ca´mara de combustio´n. La depresio´n es la
optimizada para conseguir el mejor intercambio de calor entre el agua y los humos.
Existen otros elementos de seguridad que no se han citado como el depo´sito de agua
que descarga en caso de incendio en el tornillo de alimentacio´n a ca´mara de combustio´n
o la trampilla que separan los sistemas de transporte entre silo y caldera para evitar
retornos de llama. Sin embargo, el objeto de la descripcio´n no es analizar las calderas
al completo sino hacer una pequen˜a revisio´n de los distintos sistemas de combustio´n,
disen˜o y optimizacio´n del intercambio de calor que existen en la actualidad.
Notas
1Permite medir el O2 sobrante en los humos como medida de optimizacio´n de la combustio´n y de la
no existencia de CO en los gases lanzados a la atmo´sfera.
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3.2.3. KWB
KWB [18] es una de las empresas austriacas ma´s importantes en cuanto a innova-
cio´n, desarrollo y comercializacio´n de calderas de biomasa. Entre las posibilidades que
ofrece la TDS de 240 kW sera´ objeto de ana´lisis y descripcio´n.
Se trata de una caldera policombustible con posibilidad certificada de utilizar astillas
de hasta G50 con humedad de hasta un 45 %. La caldera no utiliza ni las t´ıpicas parrillas
fijas ni las mo´viles habituales como se vera´ a continuacio´n.
Figura 3.5: Caldera KWB TDS 240 kW [18]
Figura 3.6: Parrilla giratoria [18]
Observando el esquema de la caldera se pue-
de ver como la ca´mara de combustio´n tiene forma
ciclo´nica. El objetivo es el de favorecer la mezcla de
gases mediante un disen˜o que proporcione un mo-
mento angular al flujo de gases. De esta forma dis-
minuyen las cenizas y polvo en los humos. Se apre-
cia que la caldera, como todas que buscan una alta
optimizacio´n del proceso, esta´ controlada mediante
sonda Lambda. La recogida de cenizas es automa´ti-
ca; los sistema de seguridad los habituales (va´lvulas
rotativas entre alimentacio´n y caldera, compuertas
anti-retorno de llama...); y la recirculacio´n de humos
esta´ presente.
Llama la atencio´n, sobre todo, el tipo de parrilla
que utiliza esta caldera. La gasificacio´n se produce
sobre lecho circular y giratorio. Un dispositivo de carga lateral vierte el combustible
sobre dicha parrilla que favorece su autolimpieza expulsando las cenizas por el borde
de la misma.
Introduccio´n al control de calderas de biomasa 27
3.2.4. Lasian
Figura 3.7: Lasian Biocompact
200 kW [19]
Lasian [19]es una empresa espan˜ola que fabrica
y distribuye calderas de biomasa de hasta 2.300 KW.
La caldera es de parrilla fija y por afloracio´n. Esto ya
limita el material a consumir a pellets, o material de
pequen˜o taman˜o y baja humedad. Este tipo de parri-
lla, sin ningu´n tipo de movilidad, deja que las cenizas
se acumulen en la ca´mara hasta que perio´dicamente
un operario las retire manualmente.
El intercambiador es horizontal y esta´ situado en
la parte superior, haciendo junto con la ca´mara de
combustio´n un solo bloque. La presio´n de funciona-
miento del intercambiador es otra de las caracter´ıti-
cas importantes del global de la caldera. En este tipo
de dispositivos de media hasta alta potencia lo habitual es que el disen˜o de este sera´ co-
mo mı´nimo para trabajar a 3 bares. Muchas marcas ofrecen la posibilidad de escoger
intercambiadores con mayores presiones de trabajo de 5 o´ 6 bares y evitar as´ı la utiliza-
cio´n de un intercambiador intermedio con el resto de la instalacio´n.
En general, se puede destacar de esta caldera que su ca´mara de combustio´n no
esta´ recubierta por ladrillo refractario sino que su estructura es completamente meta´li-
ca. Como se puede apreciar en el equema, un manto de agua rodea a la ca´mara de
combustio´n y se fuerza que el flujo discurra rodeando e´sta. Se aprecia como, a diferen-
cia por ejemplo de la Binder se vera´ con posterioridad, el agua entra por la parte alta
y delantera de la caldera y sale por la parte baja y trasera, haciendo que todo el flujo
rodee el hogar.
Figura 3.8: Lasian Biocompact 200 kW interior [19]
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3.2.5. Herz
La caldera [27] Biomatic de 220 kW de Herz, austriaca como muchas de las mar-
cas que tienen relevancia actualmente en le mercado europeo, presenta una estructura
muy parecida a la USZI de Catfire que se ha descrito anteriormente. Hay que decir,
que muchas de las empresas al estar concentradas en Austria y el centro de Europa,
tienen relaciones fuertes entre ellas en muchos casos y su historia y origen convergen
en muchas ocasiones an˜os atra´s. No es por tanto extran˜o encontrar similitudes entre los
disen˜os.
Figura 3.9: Herz Biomatic 220 kW [27]
Ma´s alla´ de las diferencias en cuanto a control, que hasta ahora no se ha comentado
nada al respecto, se pueden apreciar variaciones en cuanto al disen˜o de la USZI.
En primer lugar, el plato de la parrilla, a trave´s del cual emerge el combustible y
entra en contacto con el aire primario no tiene un movimiento oscilante que facilite la
evacuacio´n de cenizas sino un movimiento vibrante.
Prosiguiendo con el discurrir de los gases, todo continu´a ma´s o menos igual salvo
por que no en este disen˜o no encontramos el plato cera´mico defletante de la USZI.
Es por ello por lo que la acumulacio´n de cenizas es mayor en la parte inferior del
intercambiador de calor y, a diferencia de la otra caldera en la que simplemente hab´ıa
un registro para limpiar manualmente cada cierto tiempo , parece que se hace necesario
un sistema de extraccio´n automa´tica hacia un depo´sito exterior como se aprecia en el
dibujo.
Hay otro aspecto de la caldera en el que fijarse y que no se ha detallado de momento:
la limpieza de los tubuladores. Como se ha explicado hasta ahora, los tubuladores del
intercambiador de calor necesitan una limpieza perio´dica de su superficie. La acumula-
cio´n de residuos depositados sobre las paredes hace que el rendimiento del intercambio
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de calor caiga notablemente. Es por ello que las calderas llevan incorporados estos tu-
buladores, o rascadores en caso de la Catfire, que limpian la superficie de los tubos cada
ciertos ciclos de combustio´n.
La forma de estos tubuladores no es aleatoria y cumplen otra misio´n. Su perfil ayuda
a aumentar la turbulencia de los gases y, consecuentemente, a mejorar el intercambio
de calor con el metal y el agua.
3.2.6. Hassgarner
Hassgarner [11], es otra compan˜´ıa austriaca. La caldera de 200 KW que se presenta
a continuacio´n, a diferencia de Catfire, se basa en tecnolog´ıa de parrilla mo´vil, y difiere
en varios aspectos con los anteriores modelos.
Figura 3.10: Caldera Hassgarner 200 kW [11]
En primer lugar, llama la atencio´n el recubrimiento de la ca´mara de combustio´n. La
caldera Catfire descrita en pa´ginas anteriores mostaba una esctructura meta´lica (hierro
fundido) dentro de la cual ten´ıa lugar la combustio´n. Debido a las caracter´ısticas f´ısico-
qu´ımicas del material, un manto de agua envolv´ıa el hogar aprovechando al ma´ximo
el calor de e´ste. Sin embargo Hassgarner presenta otro tipo de solucio´n tambie´n muy
utilizada. El interior de la ca´mara esta´ completamente recubierto por ladrillos refracta-
rios y cubierta por una bo´veda doble del mismo material. Los ladrillos garantizan unas
altas temperaturas de combustio´n (incluso con carga parcial) y reduce la necesidad de
ignicio´n. En general, la principal ventaja de las ca´maras de combustio´n recubiertas por
material refractario es su inercia y preservacio´n del calor dentro del hogar. Por contra,
los ladrillos pueden verse deteriorados si las temperatura de la ca´mara se dispara y se
mantiene durante largos periodos en rangos para los que no esta´n preparados.
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Continuando con la descripcio´n cabe pararse en el tipo de parrilla que se presenta.
Al contrario que las parrillas fijas y por afloracio´n que se han descrito hasta ahora, esta
caldera funciona con una parrilla de gradas escalonadas y motorizadas. La parrilla reci-
be en su parte ma´s alta el combustible procedente del sinf´ın de alimentacio´n y discurre
a lo largo de la misma describiendo todos los pasos t´ıpicos de la combustio´n. Gracias
a esta tecnolog´ıa la fase de secado tiene mayor presencia e importancia y permite la
combustio´n certificada de astillas con humedad inicial de hasta un 35 % y la posibilidad
de quemar combustible de hasta G50.
3.2.7. Fro¨ling
Fundada en 1961 en Austria, Fro¨ling lleva ma´s de cuatro de´cadas trabajado en el
desarrollo de calderas de biomasa.
Fro¨ling comercializa calderas para la combustio´n tanto de len˜a, pellets y astillas en
una amplia gama de potencias. De nuevo, el estudio se centrara´ en el ana´lisis de la
caldera policombustible de 220 KW de parrilla mo´vil en este caso, que es la que ma´s se
acerca al objetivo del presente trabajo.
Figura 3.11: Caldera turbomat Fro¨ling 220 kW [9]
La descripcio´n que ofrece el fabricante es la siguiente [9]:
Ca´mara de combustio´n con material refractario. Consta de 4 capas (material refrac-
tario / aislante 1 / ca´mara de aire /aislante 2). La parrilla es de tipo mo´vil, horizontal,
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sin ca´ıda pero con las piezas que la componen inclinadas, permitie´ndose as´ı la homo-
genizacio´n del proceso de combustio´n y transporte automa´tico de los residuos hacia
el sistema de extraccio´n de cenizas. Intercambiador vertical de tres pasos y sistema de
optimizacion del rendimiento con tubuladores y separador ciclo´nico de part´ıculas inte-
grado. Emisiones de part´ıculas (< 50 mg/Nm3). Recirculacio´n de humos opcional para
la optimizacio´n de la combustio´n y del rendimiento, sobre todo cuando se utilizan com-
bustibles exigentes como por ejemplo pe´let. Ventilador de tiro con re´gimen regulado en
combinacio´n con el control de la depresio´n dentro de la ca´mara de combustio´n para
facilitar el ajuste automa´tico del proceso segu´n condiciones variables de combustibles o
de chimenea. Puertas de acceso a la ca´mara de combustio´n para su fa´cil mantenimiento.
3.2.8. Viessmann
El modelo [30] Pyrot de Viessmann se distribuye en un rango de potencias de 100
a 540 KW. Esta caldera ofrece un sistema de combustio´n ligeramente distinto a los
anteriores como se describira´ a continuacio´n.
El tornillo sinf´ın de alimentacio´n aporta continuamente combustible al interior de
la ca´mara donde la gasificacio´n tiene lugar. La sonda Lambda regula el ventilador pri-
mario. La parrilla es de tipo mo´vil. Sin embargo, el fabricante so´lo certifica el buen
funcionamiento de la misma hasta humedades de hasta un 35 %.
Los gases producidos continu´an hacia hacia una ca´mara superior donde el ventilador
de aire secundario optimiza el proceso y, aqu´ı es donde viene la novedad, aporta un
momento angular al flujo de gases favoreciendo la mezcla de la forma ma´s adecuada.
En la figura se puede apreciar el ventilador secundario (en rojo) que realiza la mezcla
en esa ca´mara de combustio´n adaptada para el propo´sito. Son destacables igualmente
la extraccio´n automa´tica de cenizas, la parrilla mo´vil, la ignicio´n automa´tica y la sonda
Lambda y el sensor de temperatura de gases a la salida del ventilador de tiro inducido.
Existen tres elementos a puntualizar todav´ıa. La recirculacio´n de gases, que trans-
porta de nuevo los humos de la chimenea hasta mezclarlos con el aire que impulsa el
ventilador primario; el espacio superior utilizado como intercambiador de seguridad
(en caso de que la temperatura de caldera se volviera incontrolable se realizar´ıa una
descarga de agua fresca); y la limpieza de los tubuladores de forma neuma´tica en vez
de con tubuladores, un me´todo utilizado en intercambiadores de calor verticales y no
horizontales.
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Figura 3.12: Caldera Pyrot [30]
3.2.9. Binder
Figura 3.13: Binder USRF [3]
Para finalizar esta pequen˜a introduccio´n
sobre las calderas comerciales que actual-
mente se esta´n instalando (principalmente
por Europa), se analizara´n las caracter´ısticas
ma´s destacables de la marca austriaca Bin-
der.
Esta caldera, de aspecto robusto e indus-
trial se disen˜a para todo tipo de potencias
y taman˜os, siendo su gama de altas poten-
cias la ma´s interestante. El modelo que in-
teresa es el USRF. La parrilla, de tipo mo´vil
e inclinada, recoge el material procedente
del tortillo de alimentacio´n (o transportador
hidra´ulico para las potencias ma´s altas). Una
vez all´ı, el proceso de secado y posterior piro´lisis a lo largo de la longitud de la primera
parte de e´sta permite la combustio´n de gran cantidad y variedad de astillas, de taman˜os
de hasta G100 y humedad del 50 %. Es esta pues una caldera para ser alimentada con
un combustible poco tratado y barato. Al final de la parrilla se recogera´n las escorias y
cenizas y se extraera´n mediante tornillos sinfines a cajones exteriores.
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Por lo dema´s se aprecia una ca´mara de combustio´n forrada con ladrillo refractario y
rematada por una bo´veda del mismo material.
Sin embargo, hay que explicar la limpieza del intercambiador de calor por ser algo
distinta a lo visto hasta ahora. Al ser una caldera con intercambiador de calor horizontal,
se gana en espacio en planta pero se aumenta considerablemente la altura. Algo similar
ocurr´ıa con la caldera del grupo Viessmann. En aquel caso, los tubos del intercambiador
se limpiaban de forma neuma´tica, por unos dispositivos que inyectaban aire a presio´n
cada ciertos per´ıodos. Binder utiliza otra solucio´n.
A la salida del intercambiador un conducto lleva los gases resultantes al ciclo´n para
eliminar el polvo y las part´ıculas en suspensio´n. Al salir de e´ste, pasa por el ventilador
de tiro inducido y va a chimenea. Sin embargo, cuando la limpieza tiene lugar, una
trampilla cambia su posicio´n haciendo que los humos salientes del ventilador entren de
nuevo al intercambiador de calor. El ventilador aumenta su velocidad al ma´ximo y los
mismos gases, al estar los conductos de salida cortocircuitados, arrastran la suciedad
depositada en la superficie de los tubos encargados de transmitir el calor.
Figura 3.14: Limpieza intercambiador Binder [3]
3.3. Otros elementos y dispositivos presentes en las cal-
deras de biomasa
Ma´s alla´ de los conceptos globales de tipo de caldera, parrilla, tipos de intercambia-
dor..., existen muchos ma´s elementos presentes en la mayor´ıa de calderas y que merece
la pena tener presente de cara a tenerlos en cuenta en el momento de comenzar a
disen˜ar un nuevo modelo.
Se ha nombrado alguno pero conviene repasar y destacar los numerosos sistemas
de seguridad que deben incorporar las calderas de biomasa, tanto dome´sticas como
industriales. El problema del retorno de llama es frecuente. A trave´s del tornillo de ali-
mentacio´n, y sobre todo con calderas de aporte de material por afloramiento, puede
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darse el caso de que la llama baje y haga arder el combustible de los presilos o silos
intermedio y, en el peor de los casos, continuar hasta el silo. Para evitar existen distintas
soluciones. Las calderas pequen˜as suelen verter el combustible sobre la parrilla por lo
que no hay continuidad en el combustible. Aun as´ı, y tambie´n en el resto de calderas,
se utilizan va´lvulas rotativas que aislan el silo con el tornillo de alimentacio´n a caldera.
Otra solucio´n es la de colocar trapillas, como se ve en la figura de la derecha que se
cierran y cortan la posible subida de llamas y humos. En la figura 3.15 se ve la entrada
al silo intermedio de una Herz, en ese punto se situar´ıa el sistema de alimentacio´n que
descargar´ıa el combustible. Siempre y cuando la caldera no demande material, la tram-
pilla permanecera´ cerrada. Otro sistema para evitar este problema es la utilizacio´n de
un pequen˜o contenedor de agua que, activa´ndose cuando un sensor de temperatura de
bulbo en el tornillo de alimentacio´n detecte una incontrolable subida de temperatura,
descargar el agua extinguiendo la llama en ese punto. Existen tambien soluciones de
control como la aceleracio´n del tornillo sinf´ın en caso de detectase subida de tempera-
tura en su interior.
Figura 3.15: Trampilla de seguri-
dad [27]
Las calderas de biomasa tienen bastantes ma´s ti-
pos de sistemas de seguridad pero uno de los ma´s im-
portantes, sobre todo en calderas de mayor taman˜o
es el intercambiador de seguridad en su parte supe-
rior. En caso de que la temperatura de caldera de
dispara y e´sta no sea capaz de disminuir au´n dete-
niendo la combustio´n, una va´lvula te´rmica abrir´ıa y
permitir´ıa el paso de agua fresca para evitar mayo-
res problemas. Es uno de los mayores problemas de
seguridad. La va´lvula no debe ser electro´nica y debe
ser u´til en caso de corte ele´ctrico pues es la principal
causa de que se produzca esta situacio´n al detenerse
la bomba de funcionamiento de agua.
Las calderas de biomasa esta´n completamente sensorizadas. Desde las sondas t´ıpi-
cas PT100 y PT1000 u´tiles para controlar temperaturas de tanques de agua y de entrada
y salida de la misma a caldera, hasta sondas del tipo NiCrNi con una resistencia a la tem-
peratura superior a las anteriores para controlar la temperatura del ladrillo de ca´mara
de combustio´n.
Finalmente, y ya que se han nombrado durante gran parte del trabajo, se expli-
cara´ brevemente que´ tipos de sistemas de alimentacio´n se utilizan para tranportar el
combustible hasta los silos intermedios o direntamente a las parrillas de las calderas.
Dependiendo del tipo de combustible que se utilice existen ma´s o menos posibili-
dades. En el caso de utilizar u´nicamente pellet, es posible utilizar casi la mayor´ıa de
sistemas. U´nicamente limita su densidad con respecto al resto de combustibles. Por
ejemplo, la altura de pellet acumulada sobre un agitador o un suelo mo´vil es mucho
menor que para el caso de las astillas. El pellet pues, al ser el combustible con compor-
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tamiento ma´s fluido, puede distribuirse tanto de forma neuma´tica por aspiracio´n, para
calderas dome´sticas, como mediante sinfines situados en silos con suelos inclinados que
convergen en e´l. Esto abarata mucho las instalaciones en cuando a almacenamiento
(aunque por contra es el combustible ma´s caro). El sinf´ın puede ir directo a a la entrada
a caldera, provocando la consiguiente geometr´ıa de suelo doblemente inclinado en el
silo, o realizar una subida final gracias a una solucio´n meca´nica mediante cardan.
De todas formas, dado que el caso que ma´s interesa es el de calderas policombus-
tibles que permitan el uso tanto de pellets como de astillas, serr´ın, briquetas, etc, el
sistema de alimentacio´n debe ser ma´s versa´til. El ma´s comu´n e el conjunto agitador
sinif´ın que se puede ver en la figura 3.17. Un sistema de ballestas gira y arrastra el com-
bustible al interior de un tornillo sinf´ın que los transporta a caldera con una inclinacio´n
dada.
Para calderas de gran potencia que exigen un gran almacenamiento se utilizan sue-
los mo´viles movidos por sistemas hidra´ulicos o combinaciones de varios tipos de los
sistemas citados. En la figura 3.16 se ve tambie´n este sistema arriba a la izquierda junto
con otros sistemas. Todos estos dispositivos esta´n completamente sensorizados y suelen
ser controlados por la caldera detectando problemas de atascos mediante sensores de
contacto o falta de combustible gracias a emisores y receptores de infrarrojos o ultraso-
nidos.
La combinacio´n de varios sistemas de alimentacio´n junto con sinfines encadenados
permiten obtener soluciones sea cual sea la disposicio´n de silo y sala de calderas.
Figura 3.16: Distintos sitemas de alimentacio´n Binder [3]
Figura 3.17: Alimentacio´n agitador ma´s sinf´ın Catfire [5]
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Como se vio en el tema de combustibles, uno de los mayores problemas de la bio-
masa en comparacio´n con los combustibles fo´siles es que, aunque emiten menos CO2 y
menos contaminantes, arrojan mayores cantidades de polvo a la atmo´sfera. En calderas
pequen˜as no suele ser alarmante pero para calderas de media y gran potencia se hace
indispensable el uso de ciclones que reduzca su valor por lo menos hasta 50 mg/m3.
Segu´n el cliente o la normativa del lugar donde se realice la instalacio´n se pueden bus-
car soluciones ma´s eficientes con multiciclones, filtros de manga o filtros electrosta´ticos.
Figura 3.18: Caldera Herz con salida a ciclo´n [27]
3.4. Conclusiones
Figura 3.19: Binder PRF parrilla
fija [3]
Existen distintas tecnolog´ıas de parrilla segu´n lo
visto hasta ahora. En general, aparte de las que he-
mos visto en los ejemplos propuestos se puede optar
a la hora de disen˜ar una caldera entre parrillas fijas,
con o sin alimentacio´n por afloracio´n, parrillas mo´vi-
les, y otras menos convencionales como las rotativas
o vibratorias.
Las parrillas completamente fijas son ma´s apro-
piadas para calderas de menor escala como las de
O¨kofen o Lazar que se muestra en la figura. Sobre
ellas el tornillo de alimentacio´n sinf´ın vierte perio´di-
camente el combustible (pellet u´nicamente para este
tipo de tecnolog´ıa) y, normalmente una pieza mo´vil o el desplazamiento de la misma
parrilla permite la evacuacio´n de las cenizas.
De ahora en adelante cuando se hable de parrilla fija, se referira´ a las parrillas por
afloracio´n, en las que no hay elementos mo´viles. Estas u´ltimas representan una opcio´n
o´ptima y econo´mica como solucio´n a calderas que pueden ir desde pequen˜a a gran es-
cala. Binder, citado anteriormente, posee en su gama el modelo PRF y RRF con parrillas
de este tipo que tienen la limitacio´n de cen˜irse u´nicamente a pellets y astillas de bajo
taman˜o y humedad. Otra desventaja de este sistema es la dificultad de an˜adir sistemas
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de extraccio´n automa´tica de cenizas y su retirada tiene que ser completamente manual.
Ejemplos como Catfire, Herz o KWB, ofrecen una variante a este tipo de parrillas ya
que, al no ser completamente fijas sino que tienen un pequen˜o movimiento giratorio
u oscilatorio, permiten la retirada y el vertido automa´tico de los productos generados
durante la combustio´n.
El sistema por afloramiento se alimenta de combustible, por tanto, mediante un
tornillo sinf´ın que discurre por debajo del hogar. El aire primario es aportado a trave´s
de las rejillas de la parrilla mientras que el aire secundario se mezcla con los gases
resultantes en una ca´mara adicional, como en el caso de la caldera Pyrot.
Para la combustio´n de astillas de mayor taman˜o y humedad, se precisa de parrillas
mo´viles. Dentro de este grupo se distinguira´ entre parrillas inclinadas y horizontales.
Las parrillas mo´viles inclinadas son aquellas que hemos visto en la mayor´ıa de ejem-
plos reales anteriores. Consisten en un conjunto de elemenos fijos y mo´viles. Una serie
de filas con distintas barras meta´licas alternan un movimiento hacia delante y hacia
atra´s permitiendo el avance del combustible. El material, en diferentes fases de com-
bustio´n, avanza y se renueva constantemente, lo cual es interesante para una distri-
bucio´n adecuada del aire primario a lo largo de la misma. Normalmente la parrilla se
divide en diferentes secciones que pueden moverse a distintas velocidades. La fuerza
motriz es aportada por cilindros hidra´ulicos. Todo el sistema esta´ manufacturado con
una aleacio´n de acero para resistir las altas temperaturas.
El correcto ajuste del movimiento de avance del combustible es sensiblemente com-
plejo. Si es excesivo, no dara´ tiempo suficiente a la combustio´n completa de astillas o
pellets y aprareceran inquemados en los cajones de cenizas. El nivel de combustible a
lo largo de la parrilla esta´ controlado por sensores infrarrojos situados a lo largo de la
misma.
En cuanto a las parrillas horizontales, mucho menos habituales se diferencian por
disponer el material sobre una superficie paralela al suelo. El avance es posible gracias
a la inclinacio´n de las barras y piezas meta´licas mo´viles. Su principal ventaja es que lo
movimientos provocados por culpa de la gravedas en las parrillas inclinadas no tienen
lugar aqu´ı.
La mayor´ıa de sistemas de alimentacio´n [24] aportan el material horizontalmente.
Sin embargo, y como se ha visto ya, los sistemas de alimentacio´n a caldera mediante
tornillo sinf´ın (feeding auger), pueden aparecer de distintas formas.
Sistemas de alimentacio´n inferior: es el sistema por afloramiento. Es u´til para
pellets y astillas de no ma´s de un 40 % de humedad. El aire primario se introduce
por las rejillas de la propia parrilla.
Sistema de alimentacio´n horizontal: es el ma´s habitual en calderas de parrilla
mo´vil. El sinf´ın o el sistema de transporte hidra´ulico introduce el material en la
entrada a parrilla
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Sistema de alimentacio´n superior: este tipo de sistema es apropiado so´lo para
pellet y no suele ser utilizado ma´s que en calderas dome´sticas o de baja potencia.
La principal ventaja es la separacio´n entre la llama y el sinf´ın de alimentacio´n.
En cuanto a las ca´maras de combustio´n hay muchas clasificaciones. Segu´n lo vis-
to hasta ahora, se han analizado ba´sicamente dos grupos de ca´maras de combustio´n:
pu´ramente meta´licas o con revestimiento de ladrillo refractario.
Las ca´maras de combustio´n meta´licas suelen estar rodeadas por un manto de agua
que aprovecha al ma´ximo el calor generado dentro de las mismas mientras que
las otras no. Es por ello que el disen˜o de las calderas con carcasa meta´lica fuercen
el flujo de agua por sus paredes antes de entrar al intercambiador de calor.
El ladrillo refractario dota a la caldera de un mayor aislamiento. Retiene mejor
el calor producido y es ma´s efectiva en ese aspecto. Es por eso por lo que estas
calderas tienen mucha ma´s inercia y que su control es ma´s complicado. Importante
es el problema de la regulacio´n de la temperatura interior. Es frecuente que e´sta se
dispare si el funcionamiento no es el adecuado. Trabajar a temperaturas muy altas
de ca´mara durante un tiempo prolongado afecta al ladrillo. La solucio´n habitual
para corregir esta situacio´n es la recirculacio´n de humos.
Respecto a los intercambiadores de calor ba´sicamente se puede resumir en hori-
zontales y verticales atribuyendo las siguientes caracter´ısticas a cada uno de ellos.
Los intercambiadores verticales suelen situarse en un mo´dulo aparte aumentando
el taman˜o de caldera en planta. Por otro lado, su limpieza automa´tica es mucho
ma´s sencilla gracias al uso de tubuladores que adema´s aumentan la turbulencia
dentro de los mismos.
El intercambiador horizontal se suele colocar por encima de la ca´mara de com-
bustio´n siendo la caldera ma´s compacta aunque ma´s alta. La limpieza automa´tica
de tubuladores se realiza normalmente mediante la inyeccio´n de aire a presio´n o
la recirculacio´n al interior de los propios humos de nuevo.
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Cap´ıtulo 4
Ana´lisis termodina´mico de las calderas
de biomasa
4.1. Introduccio´n
En las siguientes pa´ginas se expondra´ un breve resumen de los procesos que tienen
lugar dentro de la ca´mara de combustio´n as´ı como de los factores que afectan tanto a
dicha combustio´n como al funcionamiento completo de la caldera.
Figura 4.1: Esquema energe´tico de una caldera de biomasa simplificado
Pese a que este trabajo se centrara´, como se vera´ posteriormente, en una introduc-
cio´n al control u´nicamente de la temperatura de impulsio´n del agua a la salida del
intercambiador, es necesario conocer que´ elementos intervienen en las propiedades de
los gases que se introducen al interior de e´ste para poder comprender co´mo controlar
el comportamiento de estos al ceder calor al agua.
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Es un error, en principio, intentar describir como partes independientes el funcio-
namiento de una caldera de este tipo puesto que, para su adecuado disen˜o y control,
debe ser comprendida en su conjunto completo. Todos sus elementos y la reaccio´n de
estos esta´n interrelacionados entre s´ı y es imposible variar uno sin afectar al resto. Sin
embargo, dado la complejidad del problema se estudiara´n por separado ca´mara de com-
bustio´n e intercambiador de calor para analizar su comportamiento ante los cambios en
sus variables pero sin esperar de momento obtener resultados completamente reales
hasta que se unan en el futuro los dos modelos.
En la figura 4.1 se muestra un esquema simplificado, obviando las pe´rdidas, de los
flujos de energ´ıa dentro del sistema de caldera: ca´mara de combustio´n e intercambiador.
Al final de este cap´ıtulo se desarrollara´n los balances de energ´ıa y exerg´ıa de forma
simplificada de los dos bloques.
4.2. Ana´lisis en ecuaciones de la combustio´n
El poder calor´ıfico superior del combustible es el calor liberado durante la combus-
tio´n por unidad de masa sin descontar la energ´ıa que empleara´ para evaporar el agua
formada durante el proceso. Por otro lado, el poder calor´ıfico inferior PCI s´ı que tiene
en cuenta esa pe´rdida de energ´ıa [29].
El PCS superior de los combustibles procedentes de la biomasa suele variar en-
tre 18 y un 22 MJ/kg y puede calcularse de forma aproximada mediante la siguiente
fo´rmula[10]:
PCS = 0,3491 ·XC +1,1783 ·XH +0,1005 ·XS−0,0151 ·XN−0,1034 ·XO−0,0211 ·Xcenizas
[MJ/kgb.s.]
donde Xi es el contenido de C, H, S, N , O y ceniza en % en base hu´meda.
EL PCI puede calcularse tomando el PCS y restando la cantidad de humedad e
hidro´geno presentes en el combustible:
PCI = PCS · (1− w
100
)− 2,444 · w
100
− 2,444 · h
100
· 8,936 · (1− w
100
)
[MJ/kgb.h.]
donde 2,444 es la diferencia de entalp´ıa entre el agua l´ıquida y gaseosa a 25 oC;
8,936 es MH2O/MH2, ratio entre la masa moleculas de H2O y H2; w es el contenido de
humedad en % en b.h. (base hu´meda) y h la concentracio´n de hidro´geno en b.s. (base
seca).
La prediccio´n de la combustio´n, su proceso y comportamiento para su uso posterior
en el disen˜o del control, requieren el conocimiento de las propiedades de combustible
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y la manera en que estas propiedades influyen en co´mo se va a desarrollar la secuencia
de reacciones y que´ productos van a dar resultantes.
La combustio´n puede formularse de varias maneras de forma ma´s aproximada como
se mostrara´ despue´s o ma´s real, intentando abarcar todos los elementos que tienen
lugar en la composicio´n de la biomasa [14]:
CX1HX2OX3NX4SX5ClX6SiX7KX8CaX9MgX10NaX11PX12FeX13AlX14TiX15
+n1 ·H2O + n2 · (1 + e) · (O2 + 3,76 ·N2) = +n3 · CO2 + n4 ·H2O
+n5 ·O2 + n6 ·N2 + n7 · CO + n8 · CH4 + n9 ·NO + n10 ·NO2
+n11 · SO2 + n12 ·HCl + n13 ·KCl + n14 ·K2SO4 + n15 · C...
Sin embargo, por simplificar el proceso, la ecuacio´n de la combustio´n se simplifi-
cara´ y solo se tendra´ en cuenta la influencia de unos pocos elementos. Por tanto [29]:
a · (YCYHYOYNYS) + n · (1− YO2 aire
YO2 aire
)→ b · CO2 + c ·H2O + d ·O2 + e ·N2
+f · CO + g ·NO + h ·NO2 + i · CkHl + j · SO2 +m ·N2O
donde Yi es la fraccio´n de volumen de carbono, hidro´geno, ox´ıgeno, nitro´geno y
azufre en el combustible. YO2,aire es la fraccio´n de volumen de ox´ıgeno en el aire y los
coeficientes a, n, b, c, d, e, f , g, h, i, j y m son los resultados del ajuste estequiome´trico
dependiente de la composicio´n del combustible y suponiendo una combustio´n completa.
Se hace necesaria la toma de datos de numerosos experimentos para poder describir
en detalle el proceso de la combustio´n de los hidrocarburos. El discurrir de la reaccio´n
depende de la mezcla del combustible con los agentes oxidantes en la zona de la llama,
de la temperatura y del tiempo de residencia como muestra la siguiente ecuacio´n:
a · Combustible + b · Oxidante→ c · Productos
↓
d[Productos]
dt
= k[Combustible]a · [Oxidante]b [moles
m3s
]
donde k = A · T β · exp −E
RuT
A, b y E son constantes que para reacciones elementales esta´n determinadas experi-
mentalmente.
Las emisiones provocadas por una combustio´n incompleta y por tanto la pe´rdida de
eficiencia son consecuencia de:
1. Una inadecuada mezcla del aire y el combustible durante la combustio´n en la
ca´mara generando zonas muy ricas en aire u otras con deficiencia.
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2. Escasez de ox´ıgeno de forma global
3. Temperaturas de ca´mara muy bajas
4. Tiempo de residencia en parrilla insuficiente
5. Combustibles de baja calidad
Por tanto, controlar estos factores ( ajustando la mezcla de combustible y ox´ıgeno,
temperatura, tiempo de residencia), permite reducir los inquemados y evitar la combus-
tio´n incompleta. Sin embargo, hay que guardar un compromiso con el resto de prosibles
productos. Un exceso de tiempo de permanencia del combustible en la parrilla puede
dar lugar al aumento de las emisiones de NOx.
Para unos ca´lculos aproximados [29], se pueden obtener una serie de ecuaciones
que describan el comportamiento termodina´mico de la combustio´n y la cine´ticas de los
gases resultantes.
El flujo de gases se calcula a partir del conocimiento aproximado de la composicio´n
del combustible y la cantidad de aire introducida. Se supondra´ que los ca´lculos aspiran
alcanzar la combustio´n completa para ententer las consecuencias que las variaciones en
torno a este equilibro se producen.
m¯O2,aire
[
kgO2
kg comb.
]
= (XC
MO2
MC
+
XH
4
MO2
MH
+XS
MO2
MS
−XO) · (1−XH2O) · λ
Donde Mi es la masa molecular de elemento i en [ kgkmol ]; Xi es la fraccio´n ma´sica del
elemento i en un combustible seco libre de cenizas; XH2O la fraccio´n de agua en base
hu´meda y λ el ratio de exceso de aire.
El balance del nitro´geno queda de la siguiente manera:
m¯N2,aire
[
kgN2
kg comb.
]
= m¯O2,aire
YN2,aire
YO2,aire
MN2
MO2
donde YO2,aire es la fraccio´n en volumen de O2 en el aire; YN2,aire = 1− YO2,aire
El del aire finalmente queda:
m¯aire
[
kg aire
kg comb.
]
= m¯O2,aire + m¯N2,aire
y el de los humos resultantes:
m¯humos
[
kg humos
kg comb.
]
= m¯aire + 1
Los productos resultantes que conforman estos humos son los siguientes:
m¯CO2 = XC
MCO2
MC
· (1−XH2O)
44
m¯SO2 = XS
MSO2
MS
· (1−XH2O)
m¯H2O = XH
MH2O
H2
· (1−XH2O) +XH2O
m¯O2 =
m¯O2,aire
λ
· (λ− 1)
m¯N2 = XH
m¯N2,aire
H2
+ (1−XH2O)
Despue´s de todos estos ca´lculos se pueden obtener todas las relaciones de caudales
y caudales ma´sicos de aire y gases producidos.
En relacio´n con los ca´lculos en torno a los balances de energ´ıa, hay que decir que
nos permiten estimar las temperaturas producidas durante la combustio´n y ayudan a
calcular la eficiencia final del proceso.
Por norma general el balance de energ´ıa queda:
Ecombustible + Eprecalentamiento del aire = Ehumos + Eperdida
La energ´ıa qu´ımica del combustible se libera durante la combustio´n. El precalenta-
miento del aire (dependiendo de la tecnolog´ıa) es la diferencia de temperatura de este
con respecto al aire ambiente. Ehumos depende de su temperatura final tras fluir desde
la parrilla a otras partes de la caldera y las pe´rdidas representan al calor perdido con
los alrededores y por la combustio´n incompleta.
La E presente en el aire de entrada y en los gases se obtendra´n mediante estimacio-
nes y tablas que recogen mediante numerosos experimentos la entalp´ıa de las distintas
especies presentes en los gases de entrada y salida [10].
Las pe´rdidas de energ´ıa debido a una combustio´n incompleta se estimara´n mediante:
E¯CO = CpCO · m¯CO
donde E¯CO se mide en kJkg combutible b.h. , y CpCO es el poder calor´ıfico de CO en kJ/kg
a una Tref = 25oC
Ana´logamente las pe´rdidas por el carbono inquemado sera´n:
E¯C = CpC · m¯C
Concluyendo, el balance final de energ´ıa quedar´ıa en (J/h):
PCI · m˙combustible + [hcomb · Tcomb − hcomb · Tambiente] · m˙combustible
+[haire · Taire − haire · Tambiente] · m˙aire =
+[hhumos · Thumos − hhumos · Tambiente] · m˙humos +
∑
i
Qi +
∑
j
E¯j · m˙comb
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Para calcular la temperatura de humos se ajusta la parte izquierda de la ecuacio´n
a la parte derecha. Suponiendo que no hay pe´rdidas ni precalentamiento del aire la
ecuacio´n queda de la siguiente manera:
PCI · m˙combustible = [hhumos · Thumos − hhumos · Tambiente] · m˙humos
4.3. Ana´lisis energe´tico y exerge´tico de las calderas de
biomasa
Una vez se han analizado las ecuaciones que permiten predecir la temperatura de
los humos producidos en la combustio´n, se puede desarrollar un pequen˜o ana´lisis que
describa de forma energe´tica y exerge´tica el proceso global de generacio´n de energ´ıa e
intercambio de calor dentro de la caldera [25]:
Las herramientas matema´ticas que se utilizara´n para el ana´lisis de la caldera sera´n
los siguientes:
- Exerg´ıa qu´ımica
εcomb = γcomPCIcomb
donde γcomb es el ratio de exerg´ıa, o energ´ıa u´til del poder calor´ıfico del combustible
- Condiciones ambiente de referencia:
La exerg´ıa se evalu´a siempre respecto a :
T0 = 25
oC
P0 = 100kPa
- Rendimientos exerge´ticos y energe´ticos:
η =
Eproductos
Etotal
ψ =
Exproductos
Extotal
4.3.1. Primera ley de la termodina´mica en la ca´mara de combustio´n
La combustio´n dentro de la caldera descrita anteriormente es un proceso que en un
principio se considerara´ sin pe´rdidas y sin trabajo sobre su volumen. La energ´ıa cine´ti-
ca y potencial de los fluidos resultantes en su interior se considerara´n despreciables
respecto al global. El balance final de la energ´ıa quedara´ de esta forma:
E˙entrada − E˙salida = dE˙sistema
dt
= 0⇒ proceso estacionario
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E˙entrada = E˙salida
m˙combustible · hcombustible + m˙aire · haire − m˙productos · hproductos = 0
m˙combustible · hcombustible + m˙aire · haire = m˙productos · hproductos
Con estas relaciones, la primera ley de la termodina´mica para la ca´mara de combus-
tio´n puede quedar expresada de la siguiente manera:
ηcc =
m˙productos · hproductos
m˙combustible · hcombustible
Considerando a la ca´mara de combustio´n adiaba´tica, el rendimiento ηcc es del 100 %
4.3.2. Segunda ley de la termodina´mica en la ca´mara de combus-
tio´n
EL balance exerge´tico que determina el ma´ximo trabajo reversible que puede realizar
el sistema queda definido por:
X˙entrada − X˙entrada − X˙destruida = dX˙sistema
dt
= 0⇒ sistema estacionario
(m˙combustible · εcombustible + m˙aire · εaire)− m˙productos · εproductos − Icombsutibles = 0
Icombsutibles = (m˙combustible · εcombustible + m˙aire · εaire)− m˙productos · εproductos
donde Icombustible es la destruccio´n de exerg´ıa y e εi la exerg´ıa de aire, combustible y
productos.
La segunda ley de la termodina´mica para la ca´mara de combustio´n puede reformu-
larse de la forma:
γcc =
m˙productos · εproductos
m˙combustible · εcombustible
4.3.3. Primera ley de la termodina´mica en el intercambiador de ca-
lor
El intercambiador de calor tranfiere la energ´ıa te´rmica de los humos al agua de la
instalacio´n sin producirse la mezcla entre ellos a trave´s de las paredes de los tubos que
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lo componen normalmente de acero o hierro fundido. El intercambio de calor normal-
mente no implica ningu´n tipo de trabajo sobre el volumen de control y, al igual que en
la ca´mara de combustio´n los te´rminos de la energ´ıa cine´tica y potencial se desprecian.
El balance de energ´ıa quedar´ıa por tanto:
E˙entrada − E˙salida = dE˙sistema
dt
= 0
luego
⇒ (m˙humos eh˙humos e + (m˙agua eh˙agua e)− (m˙humos sh˙humos s + m˙agua sh˙agua s) = Q˙
siendo
m˙humos e = h˙humos s y m˙agua e = h˙agua s
La primera ley de la termodina´mica se puede expresar por tanto de la siguiente
manera para el intercambiador:
(m˙humos e ·εhumos e+m˙augua e ·εagua e)−(m˙humos s ·εhumos s+m˙agua s ·εagua s)−I˙intercambiador = 0
m˙humos(εhumos e − εhumos s) + ˙aguaH(εagua e − εagua s) = I˙intercambiador
La eficiencia del intercambiador vendra´ dada por:
ηint =
m˙agua(hs − he)
m˙humos(he − hs)
y el de la caldera en su totalidad:
ηcaldera =
m˙agua(hs − he)
m˙combustible(hcombustible)
4.3.4. Segunda ley de la termodina´mica en el intercambiador de
calor
Asumiendo que la variacio´n de la exerg´ıa dentro del sistema caldera es igual a 0, el
balance de exerg´ıa queda:
X˙entrada − X˙salida − X˙destruida = dXsistema
dt
= 0
I˙humos = m˙humos · (εhumos entrada − εhumos salida) + m˙agua · (εagua entrada − εagua salida)
Por tanto, el balance global de exerg´ıa teniendo en cuenta el balance de ca´mara de
combustio´n e intercambiador de calor queda:
I˙caldera = I˙combustor + I˙intercambiador calor
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La eficiencia exerge´tica de toda la caldera vendra´ dada por:
Ψcaldera =
m˙agua · (εsalida − εentrada)
m˙combustible · εcombustible
4.4. Conclusiones
Al comienzo del cap´ıtulo se planteo´ la separacio´n del estudio de la caldera en dos
partes, ca´mara de combustio´n e intercambiador, para la simplificacio´n del ana´lisis. Sin
embargo, y especialmente en la etapa del disen˜o del control, hay que tener presente
que el funcionamiento y la operacio´n no tienen sentido si no se estudia todo el sistema
en conjunto una vez se haya realizado la descripcio´n y funcionamiento de ambas.
Existen numerosos estudios y experimentos que describen el proceso de combustio´n
de la biomasa. No obstante la composicio´n y caracter´ısticas de los gases producidos,
que es el producto que interesa al transferir el calor desde la ca´mara de combustio´n
al agua, es dif´ıcil de predecir en cada instante debido a la imposibilidad de uso de un
combustible con unas caracter´ısticas homoge´neas y unas condiciones constantes.
Los balances energe´ticos y exerge´ticos de ca´mara de combustio´n e intercambiador
de calor ponen de manifiesto las pe´rdidas que inevitablemente tendra´ un sistema ter-
modina´mico te este tipo y que se tendra´n en cuenta en los posteriores cap´ıtulos durante
la evaluacio´n de la eficiencia de una caldera.
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Cap´ıtulo 5
Factores que afectan al funcionamiento
de la caldera
5.1. Introduccio´n
En anteriores cap´ıtulos se han descrito como las diferentes caracter´ısticas y propie-
dades de los combustibles afectan al funcionamiento de una caldera de biomasa. La
eficiencia final de un dispositivo de este tipo, concepto que ya ha aparecido tras el
ana´lisis termodina´mico, depende de numerosos factores que comienzan en la etapa del
disen˜o del dispositivo y terminan con las condiciones en las que opera.
En este cap´ıtulo se describira´n estos factores y se expondra´n los me´todos pra´cticos
que existen evaluar el rendimiento final de una caldera.
5.2. Factores destacables que determinan la operacio´n
de caldera
El proceso de control y optimizacio´n de una caldera de biomasa es complejo si se
quiere alcanzar un comportamiento adecuado y sobre todo si se desea conseguir una
ma´quina fiable y robusta ante la posibilidad de que combustibles de baja calidad hagan
presencia dentro de ella. Por norma general, pretender conseguir el mayor rendimiento
y eficiencia de la combustio´n de biomasa exige un importante incremento de la senso-
rizacio´n de la misma, de la utilizacio´n de actuadores como motores ele´ctricos y ventila-
dores y, por lo tanto, de las posibilidades de fallo. Es por ello por lo que es importante
conseguir un compromiso entre eficiencia y fiabilidad, sobre todo en los momentos en
los que las condiciones de funcionamiento no son constantes , ya sea por la variacio´n
de la calidad del combustible o por agentes externos. Un ejemplo de esto u´ltimo ser´ıa
por ejemplo la inestabilidad meteorolo´gica. En d´ıas de tormenta se dan casos en los que
la variacio´n brusca de la presio´n exterior modifica considerablemente el tiro de la chi-
menea haciendo circular los humos a mayor velocidad. Si el cambio es tal que no entra
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dentro de la capacidad de regulacio´n del ventilador de tiro es posible que aparezcan
humos negros y excesivamente calientes, con la consiguiente pe´rdida de eficiencia.
Por tanto, [29] el objetivo es mejorar la eficiencia, operatividad y fiabilidad en una
caldera. Con estas metas, hay que valorar las siguientes variables a la hora de plantear
un disen˜o:
Lo mecanismos de transferencia de calor que tienen lugar dentro de la caldera son
todos los posibles: conduccio´n, conveccio´n y radiacio´n. Para alcanzar bajos niveles de
emisiones es necesario minimizar las pe´rdidas de calor en la ca´mara de combustio´n, lo
cual se consigue modificando aquellas variables que afectan directamente a estos proce-
sos. De cualquier forma, para conseguir una buena eficiencia te´rmica, hay que optimizar
al ma´ximo el intercambio de calor que tiene lugar entre la ca´mara de combustio´n y la
chimenea. Las calderas vienen completamente aisladas en su superficie con mantas de
fibra de vidrio entre la carcasa y las chapas exteriores. Las perdidas de radiacio´n se
estiman para cada caldera pero a la hora de calcular la eficiencia de forma indirecta
a trave´s de medicio´n de humos se suele valorar que la caldera pierde a mayores entre
un 2 y un 5 % de rendimiento por este proceso y por el calor que se pierde a trave´s de
paredes y tuber´ıas.
El aislamiento es por tanto un factor clave para conseguir rendimientos deseados.
Aunque no se ha hablado de ello todav´ıa, las calderas comerciales tienen certificaciones
de rendimientos en torno al 90 % en muchos casos. Estos buenos resultados son con-
secuencia de la suma de numerosos detalles como el tratado en este pa´rrafo. El calor
se transfiere por conduccio´n a trave´s de las paredes de la ca´mara de combustio´n. El
aislante debe tener un espesor o´ptimo y debe estar bien disen˜ado para no provocar el
efecto contrario.
El calor acumulado en las paredes meta´licas de la ca´mara de combustio´n o en el
ladrillo refractario provocan que, junto con la cantidad de material que queda ardiendo
dentro del horno au´n habie´ndose retirado la demanda de calor, las calderas tengan una
gran inercia y acumulen energ´ıa calor´ıfica en su interior durante un largo tiempo. Es
un cambio de concepto respecto a las calderas de gasoil por ejemplo. Conseguir que ese
calor acumulado no se pierda es parte de la necesidad de colocar acumuladores de agua
caliente en este tipo de instalaciones para mejorar la eficiencia y funcionamiento de las
mismas.
Este calor acumulado en la ca´mara de combustio´n lleva de nuevo a la necesidad de
controlar la temperatura de la esta tanto por cuestiones de seguridad como de eficien-
cia. El precalentemiento del aire mediante sistemas de recirculacio´n permite que la
temperatura interior sea un factor ma´s controlable por la caldera y adema´s recupera
calor que de otra manera hubiera sido arrojado a la atmo´sfera. Antes de la salida a
chimenea, parte de los humos son recirculados mediante la activacio´n de una va´lvula
que lo mezcla con aire fresco y rico en ox´ıgeno y lo inyecta a trave´s del ventilador pri-
mario. El objetivo es el de introducir la misma cantidad de O2 con mayor volumen de
gases. Esto es aplicable tanto para la recuperacion de calor como para el control de la
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temperatura interior si es preciso.
La cantidad de aire es en consecuencia uno de los factores, si no el que ma´s afecta
en concreto a la combustio´n. El exceso de aire debe ser tal que asegure una adecuada
mezcla con el combustible. Esto significa que para que haya una completa combustio´n, y
la cantidad de CO se reduzca al ma´ximo debe haber un exceso de ox´ıgeno en la salida de
gases. Por otro lado, una cantidad de aire superior a la o´ptima provoca un enfriamiento
de los gases y por tanto una pe´rdida del rendimiento. El nitro´geno inerte presente en
el aire absorbe el calor producido. Alcanzar este punto o´ptimo es el principal objetivo
del disen˜o de las entradas de aire primario y secundario. La llama alimentada por el
aire primario lanza productos en los gases todav´ıa sin haber completado el proceso de
oxidacio´n. Es el aporte de aire secundario el que regula el exceso de aire y termina de
quemar estos gases. En la figura 5.1 puede apreciar la estrecha zona de rendimiento
o´ptimo de una caldera [12]. Sobre todo en calderas de media y alta potencia en el que
el consumo de combustible es alto, la inversio´n en dispositivos de control como sensores
y actuadores se vuelve ma´s interesante. Es por ello por lo que en calderas dome´sticas
los sistemas no son tan sofisticados. Los costes se reducen mediante la eliminacio´n de
ventiladores dejando u´nicamente el de tiro o quitando directamente la sonda Lambda.
Figura 5.1: Dependencia del CO y NOx
del exceso de aire [12]
La cantidad de aire primario se adapta
al volumen de combustible presente en la
parrilla. Durante las puestas en marcha se
adaptan estos valores junto con los tiempos
de alimentacio´n principalmente dependien-
do del tipo de combustible. La influencia
de la composicio´n del material que entre en
combustio´n es importante respecto al calor
obtenido de e´l, a las emisiones que de e´l se
derivan, y a la cantidad y propiedades de las
cenizas que generan. La biomasa por lo ge-
neral contiene altos contenidos de vola´tiles
y una baja cantidad de carbono comparada
con el carbo´n. La aspiracio´n es encontrar sis-
temas de control que se adapten y sean flexi-
bles ante cada vez un mayor espectro de posibles combustibles de biomasa. Actualmen-
te, las variaciones de calidad o de propiedades simplemente entre unos unas partidas de
pellets y otras hacen que la parametrizacio´n quede obsoleta facilmente y que la eficiencia
de las calderas var´ıe notablemente sin poder corregirse esta situacio´n sin la actuacio´n
de un operario.
No so´lo la cantidad de aire es clave sino que su distribucio´n tiene igual importancia.
Una distribucio´n eficiente de aire permite reducir de forma efectiva tanto la emisio´n de
inquemados como el CO o los NOx. La distribucio´n del aire primario y secundario entre
el combustible , la llama y la ca´mara determinan que la mezcla sea la adecuada, que
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el tiempo de permanencia del material en el interior sea el o´ptimo y que por tanto los
gases alcancen las temperaturas deseadas.
La velocidad y circulacio´n de los gases queda determinada por la depresio´n en cal-
dera. Esta a su vez depende del tiro que tenga a la salida salida de humos. Existen dos
posibilidades. La primera, u´til u´nicamente para pequen˜as calderas y estufas es el tiro
natural de la chimenea. En las calderas para medias y grandes instalaciones que nos
ocupan es necesaria una regulacio´n mediante un ventilador de tiro inducido. La veloci-
dad de los humos es un factor determinante a la hora de que la transferencia de calor
que e´stos realizan dentro del intercambiador al agua sea la ma´s eficiente. El intercam-
biador esta´ disen˜ado para que los humos cedan la mayor cantidad de calor posible a
una velocidad determinada. Esta velocidad se regula normalmente mediante un sensor
de depresio´n en ca´mara de las calderas ma´s grandes y sofisticadas. En calderas ma´s pe-
quen˜as el controlador var´ıa la velocidad del ventilador de tiro en funcio´n del caudal que
entregan instanta´neamente el ventilador primario y secundario. En las ma´s grandes, el
sensor de depresio´n indica al ventilador de tiro que modifique su velocidad para que
el tiro sea siempre constante independientemente de que los ventiladores primario y
secundario var´ıen su velocidad para adaptarsen a la cantidad de combustible presente
en la parrilla.
La cantidad adecuada de material en la parrilla se ajusta mediante los sistemas
de carga e introduccio´n de combustible al interior de la misma. Un decrecimiento del
ritmo de entrada de material por debajo de la carga nominal de combustio´n para la que
ha sido disen˜ada la caldera puede provocar problemas de emisiones por combustio´n
incompleta, pe´rdida de eficiencia te´rmica, y problemas de operacio´n. Normalmente, en
las puestas en marcha se fija la cantidad de combustible y el ritmo de entrada a ma´xima
potencia. Si la demanda de la instalacio´n es menor y la carga modula los ventiladores se
adaptan a la nueva cantidad de material presente. Sin embargo, si la parametrizacio´n
no es la correcta, normalmente no podra´n alcanzar por s´ı solos el punto o´ptimo de
exceso de aire.
Otra de las caracter´ısticas de los combustibles que afectan ma´s directamente al fun-
cionamiento es, como se ha comentado anteriormente, la humedad. Adema´s de la
pe´rdida de eficiencia por el calor transmitido al agua que contienen, provocan un mal
proceso de combustio´n incrementando las emisiones por inquemados. Al retardar todo
el proceso suele ser necesario disminuir la carga y aumentar el tiempo de permanencia
del combustible en parrilla para que tenga tiempo de consumirse y no caigan pellets o
astillas a medio arder al cajo´n de cenizas. Consecuentemente se produce una disminu-
cio´n de la potencia efectiva de la caldera.
La distribucio´n del combustible sobre la parrilla reducira´ o aumentara´ la superficie
activa del mismo. La forma y disen˜o de la parrilla junto con la morfolog´ıa del material
sera´n por tanto claves.
Esta reparto del combustible lleva a la idea de la distribucio´n del calor dentro de la
ca´mara. Una buena homegeneizacio´n de la temperatura en la parrilla y en determinadas
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zonas, permitira´ que los gases extraigan todo ese calor y lo lleven al intercambiador.
El disen˜o es, como se esta´ viendo, un elemento que determinara´ el buen funcio-
namiento del dispositivo. La construccio´n de la caldera influye significativamente en
la operacio´n dentro de la ca´mara de combustio´n. Los materiales debera´n ser elegidos
para la construccio´n de la misma en base a su capacidad de transferencia de calor, su
densidad, grosor, aislamiento te´rmico, influencia en la temperatura de la ca´mara de
combustio´n, resistencia al calor, resiliencia....
Una de las partes ma´s importantes de la caldera, cuyo buen funcionamiento deter-
minara´ la eficiencia de la caldera es el intercambiador de calor cuyas propiedades
dependera´n de las caracter´ısticas del flujo de gases procedentes de la ca´mara de com-
bustio´n que lo atraviesen. Intercambiadores de calor hay de muchos tipos como se ha
visto en la coleccio´n anterior de calderas. Centra´ndose el estudio en los distintos me´to-
dos para alcanzar la transferencia de calor adecuada, vemos que hay disen˜os que van
desde un solo paso de humos hasta dos y tres. La unidad ma´s simple del intercambiador
de calor es un tubo, normalmente de acero o hierro fundido, rodeado de agua y atrave-
sado por un caudal ma´sico de humos calientes. El conjunto de estos tubos, la calidad de
las soldaruras entre ellos, su grosor, el material del que este´n hechos, la situacio´n de la
entrada y salida de agua; todos ellos son factores de disen˜o que deben ser tomados en
cuenta a la hora de plantear posibilidades de intercambiadores. Para que la caldera sea
capaz de que el intercambiador mantenga su mayor eficiencia en todo momento, el con-
trol debe asegurar un caudal de humos siempre a la velocidad o´pima para su disen˜o. En
principio, la velocidad y por tanto el caudal de agua a trave´s de e´l es siempre constante.
Normalmente los fabricantes determinan que el salto de temperatura del agua entre su
entrada y salida debe estar entre 10 y 20 K dependiendo del caudal que proporcione la
bomba. La variacio´n de este caudal una vez alcanzado el punto de ma´xima eficiencia
de la caldera y habie´ndose ya parametrizado, afecta fuertemente al funcionamiento fi-
nal de la instalacio´n. Un repentino aumento de la velocidad en el flujo del agua podr´ıa
llevar a situaciones indeseables del dispositivo al no poder adaptarse al nuevo ritmo de
extraccio´n de calor.
Todo el buen funcionamiento queda subordinado al control y la regulacio´n. An˜os
de experiencia y de fabricacio´n de calderas de biomasa ha hecho que ya muchos disen˜os
de caldera se parezcan entre ellos o que, como ocurre en algunos casos, la bifurcacio´n
de empresas que en un origen eran la misma provoca que se distribuyan calderas exac-
tamente con el mismo disen˜o y aspecto. Sin embargo, la diferencia entre ellas (que
muchas veces se traduce en el precio final), radica en los distintos programas y siste-
mas de regulacio´n y control que utilizan. Aplicando los adecuados sistemas de control
se consigue la eficiencia o´ptima de la caldera, disminuyen las emisiones contaminantes
y mejora, si se ha alcanzado un compromiso entre control y aumento de dispositivos,
sensores y actuadores, la fiabilidad. Existen distintas estrategias de control como se
vera´ en los pro´ximos cap´ıtulos. El control t´ıpico se basa en las medidas de los gases
de escape pero el objetivo del proyecto es el de introducir nuevos me´todos y l´ıneas de
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investigacio´n sobre el control para, con una mayor informacio´n del funcionamiento del
sistema, adaptarse mejor a los cambios y prevenir problemas antes de que sucedan. El
funcionamiento inadecuado de la caldera durante un tiempo prolongado provoca graves
desperfectos que son dif´ıciles de detectar en origen. Sobre todo en calderas de media y
alta potencia, un control que permita amortiguar los cambios ante la variabilidad de los
combustibles y de las condiciones de operacio´n, o que por lo menos detecte comporta-
mientos ano´malos provocacos por e´stos, ser´ıa el paso siguiente en la regulacio´n de estas
ma´quinas.
5.3. Medida pra´ctica de la eficiencia de caldera
En anteriores cap´ıtulos se definio´ la eficiencia de la caldera. Se explicara´n cua´les son
los me´todos [13] experimentales que se utilizan para la certificacio´n de las calderas.
Existen dos formas de realizar este calculo:
El me´todo directo obtetiene la medicio´n, por un lado, del calor contenido en el
agua antes y despue´s de su paso por el intercambiador de calor, y por otro lado cal-
cula exactamente el combustible consumido y, con los datos adecuados, la energ´ıa
que conten´ıa. Este es el procedimiento que se utiliza para la certificacio´n de la
eficiencia de las calderas. La dificuldad de su aplicacio´n en calderas que esta´n ya
operativas y que no permiten la toma de todos los datos necesarios hacen que este
me´todo no se utilice para las puestas en marcha, ajustes y mantenimientos.
El me´todo indirecto es aquel que se basa en el razonamiento de que el calor que se
ha introducido y no sale por la chimenea es el que se ha aprovechado para calentar
el agua. Este es el me´todo utilizado principalmente en puestas en marcha. Un
medidor de humos toma los datos de salida de los gases y realiza una estimacio´n,
dependiendo del combustible que se este´ utilizando, de la energ´ıa aportada para
calcular el rendimiendo instanta´neo.
Para los dos casos, los rendimientos obtenidos esta´n referidos al PCI del combustible.
Me´todo directo para el ca´lculo del rendimiento: se debe medir el caudal que cir-
cula por la caldera. Es necesario el uso de caudal´ımetros de gran precisio´n ya que las
perturbaciones y variaciones instanta´neas hacen que la potencia calculada en cada mo-
mento oscile constantemente sin dar resultados claros. El rendimiento vendra´ definido
por la siguiente ecuacio´n:
η =
m˙ · cp ·∆T
F · PCI
donde η es el rendimiento en %; m˙ es el caudal ma´sico de agua en (kg/s); cp es el
calor espec´ıfico del agua en (kJ/kgoC) y ∆T es el salto e´rmico entre la salida y entrada
de agua. F responde al consumo de combustible en (kg/h) y PCI es el poder calor´ıfico
inferior del combustible (kJ/kg).
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La dificultad de este me´todo radica pues en la obtencio´n adecuada de los datos que
precisa.
El me´todo indirecto de ca´lculo del rendimiento es ma´s pra´ctico y su aplicacio´n
es la que operarios y personal utilizan para comprobar el buen funcionamiento de la
caldera. En contraposicio´n, es un me´todo no tan simple como el anterior y exige una
mayor explicacio´n. Hay que determinar primero todas las posibles pe´rdidas que tienen
lugar en una caldera:
Las pe´rdidas de calor a trave´s del cuerpo de la caldera aparecen en forma de
conduccion, conveccio´n y radiacio´n. Las pe´rdidas por conduccio´n se producen
principalmente en los apoyos de la caldera. No se suelen tener en consideracio´n.
Las pe´rdidas por conveccio´n y radiacio´n tienen lugar a trave´s del bloque de la
caldera y depende de la temperatura del agua, de la temperatura del aire de la
sala de ma´quinas, de la temperatura de los cerramientos de la sala de calderas
y de las caracter´ısticas de e´sta en lo referente al aislante que lo rodea. El valor
instanta´neo de esta´s pe´rdidas es dif´ıcil de conseguir. Hay estimaciones que indican
que estas pe´rdidas pueden rondar el 2 % del total. Cuando se calcula la eficiencia
de la caldera in situ se suele restar ese valor a las mediciones efectuadas con el
medidor de humos para tener una aproximacio´n ma´s real.
Las pe´rdidas de calor sensible en los humos marcara´n el calor perdido y tirado a la
atmo´sfera y supondra´n casi la totalidad de pe´rdidas de la caldera. Estas pe´rdidas
dependen de los siguientes factores: la diferencia de temperatura de humos con la
del aire del ambiente, el calor espec´ıfico de los humos, y el exceso de aire utilizado
para la combustio´n. Estas pe´rdidas suponen entre un 6 y un 10 % de disminucio´n
de la potencia nominal en el caso de un funcionamiento adecuado de la caldera.
Las pe´rdidas se calculan mediante cualquier de las siguientes ecuaciones:
Ph =
m˙ · cpm ·∆T
F · PCI
Ph =
v˙ · cpv ·∆T
F · PCI
donde Ph son las pe´rdidas porcentuales, v˙ es el caudal de los humos (m3/s) y cpv es
el calor espec´ıfico de los humos en (kJ/kg). Al observar esta fo´rmulas se entiende mejor
por que´ las calderas que emiten a la atmo´sfera humos de 100 oC en vez de 170 oC por
ejemplo, ganan un 6-7 % de eficiencia unas con respecto a otras.
La composicio´n de los gases influira´ tambie´n notablemente en estas pe´rdidas debido
a la diferencia de calores espec´ıficos entre unas y otras especies.
- Las pe´rdidas por inquemados son debidas a la mala combustio´n y emisio´n de CO
a la atmo´sfera. Su ca´lculo puede llevarse a cabo mediante:
pi =
PCCO
PCI
· CO
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donde el CO es el contenido en % de mono´xido de carbono y PCCO es su poder
calor´ıfico.
Los medidores de humos tambie´n calculan la presencia de otras especies en los gases
como los NOx y los SOx que tambie´n producen pe´rdidas y disminucio´n de eficiencia al
igual que los inquemados.
El co´mputo de todas estas pe´rdidas arrojan una estimacio´n sobre el rendimiento
instanta´neo de la caldera:
η = 100− (Ph + pi) · 100
5.4. Conclusiones
Existe un gran nu´mero de factores que afectan a la eficiencia final de una caldera:
el disen˜o del intercambiador y de la parrilla, el aislamiento, la inercia del sistema, el
tipo de combustible, humedad, la cantidad y distribucio´n de aire en cada instante, su
precalentamiento, el tipo de control realizado.... Todos estos factores determinan un
rendimiento final durante la operacio´n que sera´ clave a la hora de determinar la calidad
de la caldera.
Los me´todos de obtencio´n pra´ctica de la eficiencia de los dispositivos pueden ser
directos o indirectos. Los me´todos directos, ma´s costosos y que se utilizan en las certi-
ficaciones, miden el combustible perfectamente caracterizado que se introduce en cal-
dera y registran la energ´ıa obtenida en ese tiempo. Por contra los indirectos realizan el
ca´lculo midiendo la energ´ıa no aprovechada del calor latente de los gases de escape y
estimando el resto de pe´rdidas.
58
Cap´ıtulo 6
Propuesta de disen˜o de una caldera de
biomasa
6.1. Introduccio´n
Se procedera´ a plantear una propuesta inicial de disen˜o de una caldera alimentada
con combustibles procedentes de la biomasa para sistemas de calefaccio´n con agua
caliente.
El trabajo futuro permitira´ plantear un disen˜o ma´s ajustado pero las caracter´ısitcas
principales del dispositivo quedara´n fijadas en este cap´ıtulo. Esta idea inicial de disen˜o
se realiza con la intencio´n de cubrir las necesidades de control que plantea el estudio.
6.2. Dimensionado de la caldera
A la hora de plantear un posible disen˜o lo primero es determinar el taman˜o de la
caldera y su potencia nominal. Se han descrito anteriormente numerosos dispositivos
de calderas con un amplio rango de potencias. El objetivo es el de trabajar y propo-
ner una caldera que permita calefactar varias viviendas o amplias superficies. Es decir,
inicialmente se descartan calderas de baja potencia para viviendas unifamiliares.
Una de las principales diferencias de las calderas de biomasa con respecto a otras
ma´s convencionales como las de gas o gasoil es la necesidad de adaptar y ajustar la
potencia a la demanda de la instalacio´n. Calderas sobredimensionadas suelen llevar a
malos comportamientos en las instalaciones con numerosos arranques y paros y des-
aprovechando la inercia de las brasas au´n calientes dentro del hogar.
A continuacio´n se expone un caso concreto en el que se aprecia co´mo calderas de
media potencia, con una adecuada instalacio´n, pueden ser utilizadas en grandes insta-
laciones alcanza´ndosen as´ı los mejores rendimientos posibles y el retorno ma´s ra´pido
de la inversio´n al funcionar a re´gimen nominal durante largos per´ıodos.
En el instituto Plockton High Scholl, en el noroeste de Escocia, se plantearon el
cambio de sus antiguas calderas de 900 KW a un sistema de calefaccio´n por biomasa [1].
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El estudio de los perfiles de la potencia demandada a lo largo de los d´ıas de invierno es
clave para determinar el dimensionado de las calderas. Dejando al margen la pe´rdida
de eficiencia de unas calderas viejas, se determino´ que la demanda media de e´stas era
de un 15 % de la total instalada. Esto muestra el absoluto sobredimensionado de la
potencia necesaria. Sin embargo, un ana´lisis de los picos de potencia demandados a
durante los d´ıas ma´s fr´ıos permitio´ ajustar el taman˜o de las calderas adecuado.
En la figura 6.1 se puede apreciar co´mo en pleno invierno la potencia demandada
esta´ siempre por encima de 110 KW alcanza´ndosen picos de 590 KW sobre las 8 de
la man˜ana. En un principio podr´ıa suponerse que la eleccio´n ma´s adecuada ser´ıa la
de instalar una caldera de como mı´nimo 600 W con lo que au´n se estar´ıa ahorrando
respecto al sistema de 900 KW que hab´ıa anteriormente. Sin embargo, hay que recordar
que el ahorro es mayor cuanto ma´s prolongado es el tiempo de funcionamiento a plena
carga de la caldera. La solucio´n a esta instalacio´n fue la de dimensionar el volumen de
acumulacio´n de agua de tal forma que durante el tiempo durante el cual la demanda
de la instalacio´n fuese menor que la potencia de la caldera, e´sta cargase los depo´sitos
acumulando la sufiente energ´ıa para cubrir los picos de demansa cuando e´sta fuese
superior.
Figura 6.1: Consumos y perfil de la potencia de-
mandada a lo largo de un d´ıa de invierno [1]
De esta forma, con una caldera
de 400 KW y 30.000 litros de acu-
mulacio´n de agua la demanda de
la instalacio´n queda cubierta siem-
pre haciendo que la caldera traba-
je al 100 % durante largos per´ıodos
y con un dispositivo ma´s ajustado y
econo´mico que el que en principio se
podr´ıa haber elegido.
Una idea orientatica poco preci-
sa del dimensionado de una caldera
podr´ıa ser considerar 1 KW por cada
10 m2 de superficie. Este ca´lculo es
ma´s erro´neo y distorsionador cuan-
do mayor es la instalacio´n. Sin em-
bargo permite hacerse una idea de
lo que puede proporcionar cada cal-
dera. Este estudio se centrara´ en el
disen˜o del control de una caldera de
200 KW. Este taman˜o medio permite, mediante adecuados ajustes y del volumen de
agua de inercia, cubir la demanda de un amplio espectro de instalaciones por lo que se
presenta como muy interesante y versa´til.
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6.3. Eleccio´n de combustible y disen˜o de parrilla
Una vez elegida la potencia, el siguiente paso es determinar el combustible para
el cual se disen˜ara´ la parrilla. Teniendo en cuanta las descripciones anteriores se ele-
gira´ una caldera de parrilla mo´vil por los siguientes motivos:
Versatilidad de combustibles tanto en taman˜o como en humedad
Limpieza automa´tica de cenizas en parrilla
Mayor control de la combustio´n
Se incluira´ ladrillo refractario en el interior de la ca´mara mejora´ndose as´ı la eficien-
cia de la caldera al aumentar su inercia.
En cuanto al resto de especificaciones se elegira´ un disen˜o modular, separa´ndose
ca´mara de combustio´n e intercambiador de calor permitie´ndose as´ı la introduccio´n de
forma semi-ensamblada la caldera en las salas y facilitanto su montaje.
El intercambiador de calor sera´ vertical para facilitar la limpieza de los tubuladores
y la generacio´n de turbulencias en su interior. El nu´mero de pasos a se determinara´ en
un futuro.
Quedan por tanto ya fijadas unas ideas inciales a partir de las cuales se iniciara´ el
disen˜o del control.
Existen muchas ma´s variables y funciones sobre las que actu´a el control de una
caldera, especilamente aquellas referidas a seguridad sobre la instalacio´n. Sin embargo,
para comenzar este proyecto el control actuara´ sobre los siguientes elementos:
Control de la potencia y eficiencia de la combustio´n mediante el sistema de ali-
mentacio´n (tornillo sinf´ın) y velocidad de parrilla, y ventiladores primarios y se-
cuntarios.
Control de la temperatura de humos y paso a trave´s del intercambiador mediante
la regulacio´n de va´lvula mezcladora de humos y ventilador de tiro inducido.
Para ello, el controlador obtendra´ informacio´n de la depresio´n dentro del hogar, de
la temperatura de humos a la salida, y de la temperatura del agua a la entrada y la
salida del intercambiador.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la caldera y su seguridad, se incluira´ en
posteriores trabajos un sistema de recirculacio´n de humos que controle la temperatura
de la ca´mara de combustio´n y recupere energ´ıa procedente de los gases de escape.
6.4. Elementos y componentes de la caldera propuesta
El disen˜o completo de la caldera se ira´ perfilando conforme vaya avanzando el estu-
dio pero, a estas alturas, se han definido ya las principales caracter´ıticas a partir de las
cuales se ira´ construyendo el control del dispositivo completa.
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En el resumen de la figura 6.2 se resumen todos estos elementos sobre los que ya se
ha comentado.
Figura 6.2: Esquema simplificado de la eleccio´n de elementos estructurales de la caldera
El conjunto de sensores y actuadores que permiten ejercer el control sobre la caldera
queda resumido en el esquema de la figura 6.3. Dado que el objeto final de este trabajo
es el de disen˜ar un control que permita la actuacio´n antes posibles cambios bruscos
en la composicio´n del combustible, se incluira´n todos los sensores y actuadores que en
principio sean necesarios para conseguir ese objetivo. Una vez conseguido ese propo´sito
se podr´ıa estudiar la posibilidad de reducir costes u optimizar el disen˜o al ma´ximo.
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Figura 6.3: Resumen de los sensores y actuadores de una caldera
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6.5. Conclusiones
Por su versatilidad y capacidad de adaptacio´n a un gran nu´mero y tipo de instala-
ciones se ha encontrado interesante el desarrollo de una caldera de biomasa con una
potencia nominal de 200 KW. Tras lo analizado hasta ahora se ha elegido como objeto
el disen˜o del disen˜o de control una caldera con las siguientes caracter´ısticas:
Parrilla mo´vil
Policombustible
Intercambiador de calor vertical
Limpieza automa´tica
Recirculacio´n de humos
En la figura 6.4 pueden apreciarse, de forma resumida y limitada, los elementos que
conforman el sistema y los sensores y actuadores que interactu´an con el controlador.
El nu´mero final de estos sensores y actuadores es mayor del mostrado en la figura
puesto que, en principio, se estudiara´n todas posibilidades para que la sensorizacio´n y
el resto de elementos que intervengan permitan al controlador actuar amortiguando las
variaciones en la composicio´n del combustible que entre a la parrilla.
Figura 6.4: Esquema de una caldera de biomasa simplificado
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Cap´ıtulo 7
Puesta a punto de una caldera de
biomasa
7.1. Introduccio´n
Llegado este punto, conviene hacer un pequen˜o resumen del proceso de puesta en
marcha de una caldera de biomasa. Sobre trodo de aquellas que van desde la media
hasta la alta potencia y en el que el trabajo del personal te´cnico se vuelve ma´s impor-
tante. Esta informacio´n sera´ u´til durante la construccio´n del modelo computacional de
la caldera y la eleccio´n de las condiciones de funcionamiento.
7.2. Pasos de la puesta en marcha
En principio una caldera esta´ disen˜ada para una determinada potencia nominal. Es
trabajo del te´cnico conseguir el aporte de material necesario que permita la obtencio´n
de esa cantidad de energ´ıa dependiendo del poder calor´ıfico del combustible. Esto es
algo determinante principalmente en calderas policombustibles en las que el tipo de
material var´ıa completamente de una instalacio´n a otra.
Una vez deteminado el aporte de material hay que ajustar la cantidad de aire prima-
rio necesario para consumirlo al ritmo adecuado. Un aporte de aire primario en exceso
puede hacer que el material se consuma completamente pero la turbulencia y velocidad
de los gases hacen que una gran cantidad de combustible inquemado se pierda y salga
al exterior sin consumirse. Por el contrario, una cantidad deficiente respecto al ritmo de
entrada del producto provocar´ıa que este se acumulase y cayese al cajo´n de cenizas sin
haber terminado de quemarse.
Dependiendo del tipo de control, una vez fijados los para´metros anteriores para un
100 % de potencia, el controlador debe actuar para conseguir optimizar la combustio´n
buscando el 9 % de O2 a la salida de los gases actuando sobre la velocidad del ventilador
secundario. Con un analizador de gases se mide a la salida la cantidad de O2 y la de
CO. La ma´xima eficiencia se conseguira´ reduciendo este u´ltimo hasta el mı´nimo.
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Con la caldera parametrizada al 100 % de potencia, el controlador actu´a para mo-
dular y reducir la carga si fuera preciso a trave´s de la reduccio´n proporcional de la
alimentacio´n y la adaptacio´n de los valores de los ventiladores segu´n sea necesario.
Existen numerosas estrategias de control pero de entre todas ellas el lazo ma´s im-
portante es el actu´a sobre el ventilador secundario segu´n la sonda Lambda y regula la
cantidad de exceso de aire.
Un persistente problema en las calderas de biomasa es su incapacidad de adaptarse
a cambios en la composicio´n y morfolog´ıa del combustible debido a que la cantidad de
e´ste y su correspondiente demanda de aire dependen del PCI. Por tanto, cada cambio
de combustible requiere una nueva puesta en marcha.
El intercambio de calor con el agua depende en gran medida de la velocidad de los
productos calientes a trave´s de los tubos. Esta velocidad viene determinada por la de-
presio´n en la ca´mara de combustio´n. Cada intercambiador esta´ optimizado para unos
determinados valores de velocidad de paso de los humos a trave´s de e´l. Un sensor de
depresio´n en la ca´mara permite al controlador actuar sobre el ventilador de tiro (nor-
malmente a trave´s de un variador de frecuencia), para mantener constante la velocidad
de los humos ajusta´ndose a los cambios provocados por los ventiladores primario y se-
cundario y maximizando constantemente el intercambio de calor con el agua que fluye,
normalmente, a velocidad constante. La medida de la temperatura de humos a la salida
orientara´ sobre si el intercambio de calor es el adecuado o se esta´ desperdiciando gran
parte de la energ´ıa calor´ıfica de los humos.
La reduccio´n de potencia, llegado el momento, se realiza mediante la disminucio´n
de aporte de material a la parrilla y la posterior regulacio´n y adaptacio´n de los dife-
rentes flujos de aire que se han mencionado anteriormente. Ante una disminucio´n de
la potencia requerida el flujo de gases sera´ el mismo en el intercambiador de calor,
pero los gases calientes producidos durante la combustio´n estara´n presentes en menor
proporcio´n y por tanto la temperatura final de estos productos sera´ menor.
7.3. Conclusiones
El proceso de puesta en marcha variara´ dependiendo del tipo de control que tenga
cada caldera. Sin embargo, hay una serie de ideas ba´sicas que resumen los objetivos
que deben cumplirse en cada operacio´n de puesta a punto de estos dispositivos:
Ajuste de la alimentacio´n segu´n las caracter´ısticas del combustible.
Ajuste del aire primario a la cantidad de combustible.
Ajuste del aire secundario, si fuera necesario.
Ajuste de la depresio´n en la ca´mara de combustio´n.
La caldera se parametriza a su potencia nominal y es el control de la carga es el que
calcula los valores de los para´metros en cada instante conforme la demanda disminuye.
66
Cap´ıtulo 8
Ana´lisis computacional del
intercambio de calor en una caldera
8.1. Introduccio´n
Sin una caldera real sobre la cual comprobar los resultados, se construira´ un modelo
computacional para analizar y verificar el funcionamiento del sistema de control que se
disen˜ara´.
El disen˜o de un modelo completo de la caldera se presenta como un problema real-
mente complejo dados los numerosos procesos que se producen dentro de ella: com-
bustio´n, transporte de especies, generacio´n de gases, turbulencia en estos, intercambio
de calor con agua... El modelo, por tanto, se ira´ perfilando y verificando poco a poco.
En este primer estudio se propondra´ simplemente la simulacio´n de una pequen˜a parte
del intercambiador de calor. Esta servira´ posterioremente para permitir la introduccio´n
al control del intercambio de calor en una caldera de este tipo.
El modelo constara´ de un pequen˜o intercambiador de calor formados u´nicamente
por dos tubos y un volumen de agua a su alrededor. El objetivo final es la construccio´n
de un intercambiador de calor completo para una caldera de 200 KW. La dificultad del
problema y, sobre todo, la necesidad de simplificar los ca´lculos debido a las limitacio-
nes de los equipos informa´ticos, llevan a que el modelo se tenga que ir modificiando,
ampliando y verificando muy progresivamente
8.2. Modelo de intercambiador de calor con Ansys
Fluent
El disen˜o del intercambiador se realizo´ con Catia V5 y se importo´ posteriormente a
Ansys Fluent en formato stp.
Se pueden apreciar dos tubos a trave´s de los cuales circulan los humos y un volumen
de agua alrededor que fluye desde abajo hasta arriba. El motivo del alargamiento de la
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salida es simplemente para evitar recirculaciones del fluido. De esta forma se mejora el
guiado y no se producen problemas de falseamiento de resultados de la temperatura a
la salida debido a las caracter´ısitcas del ca´lculo que realiza Fluent.
Destacar que, basa´ndose en otros modelos de calderas, el modelo tiene una altura
de 1043 mm y unos tubos de 80 mm de dia´metro. La posterior figura muestra el modelo
tumbado para una mejor visualizacio´n, destaca´ndosen las diferentes partes del mismo:
agua, tubulador de humos 1 y tubulador de humos 2.
Figura 8.1: Geometr´ıa del intercambiador de calor. Part water
Figura 8.2: Geometr´ıa del intercambiador de calor. Part smokes1 and smokes2
Durante la fase de mallado se implementaron distintos me´todos destacando el in-
flation aplicado sobre las superficies curvadas como la entrada y salida de agua y los
68
tubuladores para facilitar la convergencia de resultados en posteriores fases. Las carac-
ter´ısticas de la malla quedan descritas en la siguiente cuadro:
Estad´ısticas
Nodos 43103
Elementos 184898
Calidad ortogonal
Mı´n. 4,260091926e-02
Ma´x. 0,9976
Media 0,89491
Desviacio´n esta´ndar 9,5285e-02
Figura 8.3: Mallado del modelo de intercambiador
En cuanto a la simulacio´n en Fluent, se planteo´ el problema con las siguientes sim-
plificaciones:
Fluido portador de calor: agua
Material de contacto entre lo humos y agua: exist´ıa la posibilidad de elegir entre
hierro fundido y diferentes tipos de aceros ya que son los materiales que habitual-
mente se utilizan en el disen˜o de los intercambiadores de calor de las calderas de
biomasa. Finalmente se opto´ por un acero con las siguientes caracter´ıticas
Densidad = 7780 Kg/m3
Cp = 489 J/kgK
Conductividad te´rmica = 55 W/mK
Dado que se van a simular los cambios en la temperatura de salida del agua en
funcio´n de la temperatura de entrada y de la potencia que desarrolla la caldera, no se
puede en este punto del proyecto disminuirla mediante reduccio´n de aporte de material
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puesto que la parrilla no se ha modelado de momento. Para poder regular la poten-
cia entregada por la ca´mara de combustio´n al intercambiador de calor se ha supuesto
una variable intermedia como es la temperatura de humos a la entrada de los tubula-
dores. Este dato, que en ningu´n momento se podr´ıa conocer en las calderas actuales,
permitira´ actuar sobre la potencia desarrollada por el intercambiador de calor en las
simulaciones que se realizara´n.
En el modelo utilizado se aplicaron las siguientes simplificaciones que debera´n ser
corregidas en futuros trabajos:
Modelo de flujo laminar
Composicio´n de los humos: aire caliente a incompresible
Previamente a la realizacio´n de experimentos se realizo´ una pequen˜a puesta en mar-
cha del modelo hasta alcanzar las siguientes condiciones de funcionamiento estaciona-
rias:
Velocidad agua: 0, 019 m/s
Temperatura agua a la entrada: 338 K
Velocidad entrada humos: 0, 7 m/s
Temperatura entrada humo: 1273 K
Con estas condiciones se obtuvieron los siguientes resultados:
Tsalida agua = 341, 074K, Tsalida humos1 = 926, 821 K y Tsalida humos2 = 910, 335 K
Con estos datos se puede calcular la potencia que da el intercambiador r teniendo
en cuenta que el caudal de agua presente es:
Dia´metro de entrada = DN 80 = 88,9 mm
Qagua = 68, 4 m/hora · 0, 00621 m2 = 0, 425 m3/h
Pintercambiador = 1000 cal/kgK·0, 425 m3/h·1000 kg/m3·(341, 074 K−338 K) = 1306450 cal/h
Si se transforma a KW queda:
Pintercambiador = 0, 000001163 KW/cal/h · 1306450 cal/h = 1, 519 KW
Observando los resultados en las figuras posteriores se aprecia el deficiente inter-
cambio de calor de los humos con el agua al lanzarsen gases a 900 K. Hay que tener en
cuenta que para mejorar el intercambio de calor es importante el modelo turbulento y,
de hecho, aumentar la turbulencia en todo lo posible en el interior de los tubos. Poste-
riores pasos de humos de nuevo por el intercambiador hara´n que la temperatura de los
gases lanzados a la atmo´sfera sea menor.
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Figura 8.4: Temperatura de los humos a lo largo de los tubuladores
Figura 8.5: Temperatura del agua
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Figura 8.6: Velocidad del agua
A partir de este modelo en re´gimen estacionario se aplicaron diferentes cambios y
se estudio´ la respuesta transitoria ante las variaciones de temperatura a la entrada y la
disminucio´n de potencia variando la temperatura de gases de humos.
Los resultados se exponen en el cap´ıtulo de identificacio´n del modelo.
8.3. Conclusiones
El modelo obtenido podra´ ser utilizado para la toma de datos y elaboracio´n de un
incial disen˜o de control. Los resultados arrojados con las simplificaciones propuestas
demuestran un comportamiento todav´ıa alejado de la realidad al no haber incluido el
modelo turbulento ni las caracter´ısticas reales de los gases. No obstante s´ı que sera´ util
para estudiar el comportamiento y la reaccio´n de la temperatura de impulsio´n del agua
ante las variaciones de las condiciones de contorno en las entradas de agua de retorno
y humos.
La necesidad de utilizar una variable ficticia y no medible en las calderas reales, co-
mo es la temperatura de los humos a la entrada del intercambiador, pone de manifiesto
co´mo los resultados y el estudio no se acercara´ al funcionamiento real hasta estudiar la
caldera en todo su conjunto.
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Cap´ıtulo 9
Visio´n global del control de una
caldera de biomasa
9.1. Introduccio´n
Un sistema de control de proceso de una caldera de biomasa moderna consiste ba´si-
camente en los siguientes lazos de control: control de la carga; control de la combus-
tio´n, control de temperatura de la ca´mara de combustio´n y control de la depresio´n en
la ca´mara de combustio´n.
El control de la carga de combustible en las calderas de biomasa esta´ normalmen-
te en relacio´n con la temperatura de impulsio´n objetivo y determina la cantidad de
combustible demandad y el caudal necesario de aire primario.
Para cada modelo de ca´mara de combustio´n y para cada tipo de combustible existe
un ratio de exceso de aire λ que minimiza las emisiones de CO. Si se modifica ese
ratio, tanto aumenta´ndolo como disminuye´ndolo las emisiones de CO se incrementan
o se provoca un innecesario enfriamiento de los gases. Las relacio´n caracter´ıstica CO/λ
depende de la cantidad de humedad en el combustible y de las condiciones instanta´neas
de la ca´mara. Un aumento en la humedad relativa del combustible y una reduccio´n en
la alimentacio´n del mismo provocan que el λ aumente y viceversa.
Tanto el contenido en humedad del combustible admitido como la cantidad de
energ´ıa te´rmica demandada pueden variar dependiendo del disen˜o de la ca´mara de
combustio´n. Por ello, un punto fijo para el ratio de exceso de aire puede provocar inde-
seables aumentos de las emisiones de CO.
Para conseguir un adecuado funcionamiento es preciso un control sobre el CO y el
ratio de exceso de aire. Nunca uno sin el otro. El ratio de exceso de aire puede variar
hasta que se encuentre el mı´nimo de emisiones de CO. Si estas emisiones aumentaran
(debido a una variacio´n en la humedad o en la carga demandada), se repetir´ıa el pro-
ceso. Por tanto, la ca´mara de combustio´n se puede y se debe adaptar a cualquier tipo
de combustible en las condiciones demandadas en cada instante.
La temperatura de la ca´mara de combustio´n debe controlarse con la recirculacio´n
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de gases, en caso de que las paredes este´n cubiertas por ladrillo refractario, o por la
circulacion del agua alrededor de ella.
La depresio´n suele medirse mediante presostatos que aseguran el valor demandado
mediante la actuacio´n sobre el ventilador de tiro.
9.2. Procesos de control avanzados
Hasta ahora, la forma ma´s habitual de mejorar el control del proceso de combustion
ha sido implementando mejoras basadas en la experiencia y en experimentos de ensayo
y error. Dado que el proceso de combustio´n lo componen diversos procesos (varias
entradas, varias salidas), que suelen estar sujetos a las numerosas perturbaciones que
aparecen con la composicio´n del combustible, es dif´ıcil entenden las relaciones que
existen entre ellos. Debido a esta complejidad, es muy complicado disen˜ar un sistema
de control basado en experiencias pra´cticas. El me´todo de ensayo-error tiene limitada
eficiencia.
Figura 9.1: Diagrama con los bloques de control de combustio´n y carga [29]
En la figura 9.1 se muestra el diagrama de bloques t´ıpico del control de la carga de
una caldera de biomasa. La instalacio´n tiene una demanda concreta en cada momento
que es la que determina mayor o menor alimentacio´n de combustible. El controlador
hara´ lo necesario para conseguir el punto o´ptimo en los para´metros de la combustio´n
para conseguir la ma´xima eficiencia en la nueva situacio´n
A partir de aqu´ı existen varias estrategias, ma´s alla´ de la utilizacio´n de PIDs (con-
trolador proporcional, integral y derivativo), con las que enfrentarse al disen˜o de un
control que consiga estos objetivos de la forma ma´s eficiente
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Un modelo de proceso de control predictivo, por ejemplo, puede contribuir a mejo-
rar y satisfacer las necesidades de control. El modelo de control predictivo permite la
revisio´n de la estrategia de control utilizando los u´ltimos datos del estado de la planta
y su entorno. El conocimiento del comportamiento del proceso se representa en forma
de un modelo matema´tico de un sistema dina´mico. Este modelo se usa expl´ıcitamente
en el controlador para predecir futuras respuestas para perturbaciones y medidas toma-
das en le pasado. Respuestas que cumplan con los objetivos de control demandados. El
modelo refleja las propiedades dina´micas ma´s significativas del comportamiento de la
planta y permite simular futuras salidas en base al conocimiento de procesos pasados.
A continuacio´n se describen varias de las posibles estrategias de control.
9.2.1. Modelo base de un proceso de control
La optimizacio´n del control utiliza un modelo de proceso (preferentemente valida-
do) y un modelo computacional del controlador que sera´ probado y optimizado. El pro-
ceso de aprendizaje se usa en la etapa de disen˜o del controlador. En esta etapa, distintas
estrategias y para´metros se incluyen en el controlador para ser probados y optimizados
para adpatarse al proceso real.
9.2.2. Modelo de control predictivo
Un modelo de control predictivo es la herramienta ma´s adecuada para un proceso
multivariable. Estos procesos son aquellos cuyas entradas influyen ma´s que una salida
simulta´nea. Una caracter´ıstica de estos modelos es que la estrategia puede ser ajustada
para cada ca´lculo que se realice en la siguiente accio´n de control. Como resultado, el
control predictivo es muy flexible ante condiciones variables tales como los cambios en
la demanda de carga, encendidos y apagados y fallos de sensores y actuadores.
Su surgimiento fue resultado de la necesidad de la industria de controlar los pro-
cesos de forma ma´s ajustada y precisa dentro de unas restricciones tanto f´ısicas como
operacionales.
El e´xito del control predictivo en la industria es en gran parte debido al hecho de
que este modelo se adapta perfectamente a sus requerimientos. Estos se pueden separar
en tres categor´ıas:
Requerimientos operacionales: los procesos deben operar dentro de unos l´ımites
de control en regiones predefinidas (seguridad, emisiones, etc.).
Requerimientos de calidad del producto final.
Requerimientos econo´micos: los productos finales deben producirse maximizando
la productividad econo´mica sin entrar en conflicto con el resto de requerimientos.
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En el esquema de la figura 9.2 se muestra una posible relacio´n entre los bloques que
componen un modelo de control predictivo. Los para´metros se actualizan constante-
mente previendo los cambios que van a ser necerarios para el adecuado funcionamiento
del sistema.
Este modelo es de gran intere´s si se quiere plantear una estrategia de control que
consiga amortiguar los cambios en el funcionamiento de la caldera debidos a la varia-
bilidad en las caracter´ısticas de los combustibles.
Figura 9.2: Representacio´n esquema´tica de un sistema de control de modelo predictivo
[29]
9.2.3. Control neuro-borroso
El conocimiento y experiencia del operario se plasma en los para´metros que fija en
el control de la caldera. Este conocimiento es a menudo vago y cualitativo. El control
neuro-borroso o neuro- fuzzy control, como suele aparecer en la literatura, puede ser u´til
en procesos muy complicados de identificar y controlar en los que un PID tradicional
puede no ser u´til. Es un tipo de control que por su falta de adaptacio´n a problemas so´lo
se suele utilizar en calderas de baja potencia y monocombustibles.
No obstante, existe la posibilidad de combinar este modelo con otros para alcanzar
un control ma´s cercano al deseado. Por ejempo, el esquema de la figura 9.3 describe un
control neuro-borroso junto con un PID autoajustable [15].
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Figura 9.3: Estructura de un controlador PID con autoajuste neuro-borroso [15]
El nu´cleo del sistema es el controlador neuro-borroso. Contiene un repositorio de
para´metros que utiliza en cada instante. La lo´gica que utiliza describe un mapa de
entradas que da lugar a otro de salidas. Las caracter´ısticas de esta lo´gica son:
1. Flexibilidad
2. Lenguaje cercano a ma´quina
3. Capacidad para la acumulacio´n de informacio´n avanzada y experta
4. Facilidad para la combinacio´n con estrategias de control cla´sico
Por tanto, la informacio´n procesada por el controlador neuro-borroso permite la
adaptacio´n y ajuste constante de los para´metros proporcional (Kp), integral (Ki) y deri-
vativo (Kd) del PID que recibe la sen˜al de error (E) y actu´a en consecuencia.
9.2.4. Sensorizacio´n avanzada
Existen te´cnicas de sensorizacio´n basadas en diferentes tipos de software que esti-
man valores a menudo muy dif´ıciles de medir. Los modelos computacionales se utilizan
para estimar la salida de un sensor. Estas te´cnicas aportan informacio´n adicional sobre
el proceso que normalmente no se podr´ıa obtener. Los motivos de esto podr´ıan ser:
No existe un me´todo de medida directa de una variable del sistema.
La te´cnica de medida es muy costosa.
La medida no se puede obtener durante el funcionamiento en la instalacio´n in
situ.
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Un ejemplo de este tipo de sensores es aquel disen˜ado para para el ca´lculo del poder
calor´ıfico del combustible que hay en el interior de la ca´mara de combustio´n en cada
momento. Este sensor estima las propiedades de la biomasa que se esta´ consumiento
en tiempo real basa´ndose en las medidas de la composicio´n de los gases de la combus-
tio´n y algunas otras medidas. Un controlador automa´tico puede con esos datos calcular
el poder calor´ıfico de la biomasa, su densidad y contenido en humedad y adaptar la
combustio´n a esos valores para asegurar la mayor eficiencia posible.
Conviene tener en cuenta este tipo de te´cnicas y sensores en el futuro puesto que en
combinacio´n con un modelo de control predictivo como el que se ha descrito anterior-
mente podr´ıa ser la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos finales.
9.3. Objetivos principales en el disen˜o de un sistema de
control de una caldera de biomasa
Para el caso que nos ocupa, se tratara´ de disen˜ar el control de una caldera de biomasa
que en principio cumpla con los siguientes objetivos [23]:
Control de la temperatura de impulsio´n de la caldera
Control sobre el aire secundario en relacio´n con la temperatura de humos y la
concentracio´n de O2 a la salida
Control de la temperatura de la ca´mara de combustio´n mediante recirculacio´n de
humos
La decisio´n sobre la estrategia de control ma´s adecuada se discernira´ en posteriores
estudios. El primer paso, sera´ identificar los modelos que se ajustan al comportamiento
del intercambiador de calor y para ello se mostrara´n las herramientas matema´ticas y de
programacio´n que se utilizara´n en posteriores cap´ıtulos.
Dejando para ma´s adelante la modelizacio´n de la ca´mara de combustio´n y su control,
se pueden apuntar las siguientes l´ıneas que se tendra´n en cuenta en la investigacio´n que
se realizara´ a continuacio´n de este estudio.
El sistema de control de la combustio´n en el hogar debe ser disen˜ado con el ob-
jetivo de hacer cumplir las condiciones de seguridad, operacionalidad en el arranque,
funcionamiento y parada requeridos, anticipa´ndose siempre a los posibles errores y pro-
blemas que pudiesen surgir [26]. Debe protegerse contra los posibles accidentes o mal
funcionamiento debido a la composicio´n del combustible aunque el papel del opera-
rio sea siempre indispensable tarde o temprano. Su misio´n principal, adema´s de la de
garantizar la seguridad es la de adaptar la alimentacio´n a la demanda de energ´ıa de la
instalacio´n y aportar el aire necesario en todo instante para asegurar la mayor eficiencia
posible.
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9.4. Conclusiones
Se han descrito los principales lazos que componen el control t´ıpico de una caldera
de biomasa. El control de la carga, la optimizacio´n de la combustio´n y la estabilidad
de la depresio´n y temperatura de la ca´mara son los objetivos principales de cualquier
disen˜o. Sin embargo, para optimizar au´n ma´s el funcionamiento de la caldera y mejorar
su adaptacio´n a cambios externos se optara´ por nuevas estrategias, adema´s de los PIDs
ma´s convencionales, que permitan mejorar estos lazos.
Una vez estudiados las diferentes posibilidades, se optara´ en un futuro por estrate-
gias de control predictivo en combinacio´n con sistemas de sensorizacio´n avanzada para
alcanzar los objetivos finales del proyecto global.
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Cap´ıtulo 10
Identificacion del modelo de
funcionamiento del intercambiador
caldera
10.1. Introduccio´n
El primer paso para la construccio´n de un control completo de la caldera sera´ el
disen˜o de la regulacio´n de la temperatura de impulsio´n en funcio´n de la temperatura de
humos a la entrada del intercambiador. Este trabajo se centrara´ en conocer y desarrollar
te´cnicas de identificacio´n de modelos de comportamiento del intercambiador de calor
desarrollado con Ansys Fluent que posteriormente sera´n utilizadas, tras la evolucio´n
del modelo CFD, para el desarrollo de modelos de control como los que se han descrito
anteriormente.
Para esta identificacio´n se han implementado, una serie de programas en lenguaje
Python que han permitido mediante herramientas de software libre realizar los ca´lculos
necesarios y procesar los datos recogidos en las simulaciones con el modelo de Ansys
Fluent. Los programas que han generado todos los resultados que se muestran en este
cap´ıtulo se recogen en el Ape´ndice A
10.2. Experimentos y recogida de datos
Los experimentos realizados en Ansys Fluent fueron los siguientes:
Aumento y disminucio´n en 1 grado de la temperatura de retorno de agua que
llega a la entrada del intercambiador
Aumento y disminucio´n de 300 grados a la entrada de los humos
Aumento y disminucio´n de 1 grado a la entrada de la temperatura de retorno de
agua segu´n una serie binaria aleatoria generada con Python.
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Aumento y disminucio´n de 300 grados a la entrada de la temperatura de retorno
de agua segu´n una serie binaria aleatoria generada con Python.
Se eligio´ una variacio´n de la temperatura de entrada de humos lo suficientemente
grande como para apreciar cambios significativos en la temperatura de salida del agua.
Con los resultados obtenidos se procedio´ al tratemiento de los datos para la identifica-
cio´n de los modelos.
10.3. Identificacio´n de modelos mediante programa-
cio´n en Python
El programa A.1 se escribio´ para leer el archivo txt generado con Ansys Fluent
que recog´ıa los valores de temperatura media a la salida del intercambiador en funcio´n
del aumento y disminucio´n de la temperatura de entrada del agua en 1 K, y represen-
tar los resultados gra´ficamente. Adema´s, calcula e imprime por pantalla los valores de
ganancia, constante de tiempo y retraso necesarios para la posterior identificacio´n del
modelo. Figura 10.1
Figura 10.1: Variacio´n de un grado a la temperatura de entrada. Respuesta a entrada
escalo´n
Utilizando la librer´ıa de control de Python en el programa A.2, escrito en forma
de funcio´n, se genero´ una respuesta a una entrada escalo´n que actu´a sobre la funcio´n
de transferencia G(s) que, utilizando las constantes que se ha calculado utilizando las
constantes previamente calculadas [21].
Los resultados se pueden ver en la figura 10.2.
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Figura 10.2: Variacio´n de un grado a la temperatura de entrada. Identificacio´n del mo-
delo mediante sistema de primer orden
La funcio´n de transferencia que relaciona la temperatura de salida respecto de la de
entrada con las constantes calculadas y suponiendo un sistema de primer orden queda
de la siguiente forma:
G(s) =
0,996613
1 + 115s
· e−79τ
Como se ve gra´ficamente en la figura 10.3, si se prueba con un sistema de segundo
orden la aproximacio´n al modelo real es mayor.
Figura 10.3: Variacio´n de un grado a la temperatura de entrada. Identificacio´n del mo-
delo mediante sistema de segundo orden
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De igual forma, el programa A.3 realiza la misma secuencia para el archivo de texto
con los datos de temperatura a la salida del intercambiador, disminuyendo y aumentan-
do la temperatura de humos en 300 K. Figura 10.4
Figura 10.4: Variacio´n de 300 grados a la temperatura de entrada de humos. Respuesta
a entrada escalo´n
La identificacio´n con un sistema de primer orden queda de la siguiente manera:
G(s) =
−0,768463
1 + 166s
· e−28τ
En las representaciones se aprecia como un sistema de primer orden (figura: 10.5)
no se ajusta a la realidad por lo que hay que recurrir a sistemas de segundo o incluso
de tercer orden. Figuras 10.6 y 10.7
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Figura 10.5: Variacio´n de 300 grados a la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n del modelo mediante sistema de primer orden
Figura 10.6: Variacio´n de 300 grados a la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n del modelo mediante sistema de segundo orden
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Figura 10.7: Variacio´n de 300 grados a la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n del modelo mediante sistema de tercer orden
Continuando con el ana´lisis se escribio´ el programa A.4 para determinar la posicio´n
de polos y ceros de las funciones de transferencia. La figura 10.8 respresenta el mapa
de la funcio´n de transferencia de segundo orden de temperatura de salida del agua
respecto a la de entrada.
Figura 10.8: Mapa de polos y ceros de G(s)
Llegado este punto se pasara´ de la identificacio´n de unos modelos continuos a otros
discretos. Para poder aplicar las te´cnicas de identificacio´n de modelos de funcio´n de
transferencia discretizadas se tomaron datos de la reaccio´n del sistema ante variacio-
nes tanto de la temperatura de agua a la entrada como de la de los humos siguiendo
una secuencia aleatoria binaria que se represento´ con los programas A.5 para y A.7
respectivamente.
Para el caso de la temperatura de salida del agua respecto a la de entrada se ge-
neraron cambios de 1 K que se produc´ıan o manten´ıan cada 400 segundos. Con esta
frecuencia, por tanto, se introdujo un aumento o disminucio´n en 1 K de la temperatura
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de entrada de agua al sistema si el bit correspondiente era 1, o se mantuvo la entrada si
era 0. Mediante el programa A.6 se representaron los datos registrados de temperatura
de salida que resultaron del experimento (figura 10.9). La lectura de la temperatura de
salida se calculo´ cada 10 s.
Figura 10.9: Representacio´n de la respuesta de la temperatura de salida del agua res-
pecto a la variacio´n de la entrada segu´n una secuencia binaria aleatoria
De igual forma para la funcio´n de transferencia de la temperatura de salida del agua
respecto a la temperatura de entrada de humos se uso el programa A.8 para representar
los resultados arrojados por Ansys Fluent. La secuencia binaria aleatoria cambiaba de
bit en este caso cada 500 segundos. Figura 10.10.
Figura 10.10: Representacio´n de la respuesta de la temperatura de salida del agua res-
pecto a la variacio´n de la temperatura de humos segu´n una secuencia binaria aleatoria
Con toda esta informacio´n se procedio´ a la identificacio´n de un modelo discreto
mediante la utilizacio´n de te´cnicas de regresio´n lineal [20] de la forma que se expone a
continuacio´n:
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y(t) =
N∑
j=1
θjϕj(t) + e(t)
donde y(t) es, en este caso, el vector de los resultados de temperatura a la salida en
un instante k; θj el vector de coeficientes que se calculan; ϕj(t) la matriz de regresores
y e(t) es el ruido en la medicio´n que en este caso es 0 por ser un experimento simulado
por ordenador.
La ecuacio´n que se utilizara´ para identificar el modelo sera´ la siguiente:
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 8) + b2 · u(k − 9)
Teniendo en cuenta el retraso del sistema es de unos 80 s,se estimo´ que la influencia
de e´sta comienza a tener efecto a partir del instantes k-8 para este caso en el que se
toman los datos cada 10 s.
Los valores de los coeficientes calculados quedaron segu´n el programa A.9 fueron:
a1 = 1,96814437 a2 = −0,96814371 b1 = 0,0099063 b2 = −0,01026351
La ecuacio´n resultante queda dibujada sobre la representacio´n de los datos experi-
mentales en la figura 10.11
Figura 10.11: Variacio´n de ±1 K en la temperatura de entrada de agua. Identificacio´n
con un modelo discreto con toma de datos cada 10 s
La misma estrategia fue utilizada de nuevo pero con una toma de datos cada 20 s.
Programa A.10 y figura 10.12).
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 4) + b2 · u(k − 5)
a1 = 1,95264624 a2 = −0,95264557 b1 = 0,02400247 b2 = −0,02411218
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Figura 10.12: Variacio´n de ±1 K en la temperatura de entrada de agua. Identificacio´n
con un modelo discreto con toma de datos cada 20 s
Y cada 40 segundos. Programa A.11 y figura 10.13
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 2) + b2 · u(k − 1)
a1 = 1,86174707 a2 = −0,86173635 b1 = 0,13536421 b2 = −0,14096483
Figura 10.13: Variacio´n de ±1 K en la temperatura de entrada de agua. Identificacio´n
con un modelo discreto con toma de datos cada 40 s
En cuanto a la funcio´n de transferencia de temperatura de salida del agua respecto
a la de entrada de humos se actuo´ de igual forma solo que teniendo en cuenta que el
retraso calculado anteriormente era de 28 segundos. Programa A.12 y figura 10.14.
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 3) + b2 · u(k − 4)
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a1 = 1,9325767 a2 = −0,93257581 b1 = 0,00358503 b2 = −0,00222968
Figura 10.14: Variacio´n de ±300 K en la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n con un modelo discreto con toma de datos cada 10 s
Para una discretizacio´n de 20 segundos. Programa A.13 y figura 10.15.
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 2) + b2 · u(k − 3)
a1 = 1,95028186 a2 = −0,95028313 b1 = 0,01905064 b2 = −0,02048316
Figura 10.15: Variacio´n de ±300 K en la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n con un modelo discreto con toma de datos cada 20 s
Y para un registro de datos cada 40 segundos. Programa A.11 y figura 10.16.
y(k) = a1 · y(k − 1) + a2 · y(k − 2) + b1 · u(k − 2) + b2 · u(k − 1)
90
a1 = 1,95893008 a2 = −0,95892829 b1 = 0,00727689 b2 = −0,0043644
Figura 10.16: Variacio´n de ±300 K en la temperatura de entrada de humos. Identifica-
cio´n con un modelo discreto con toma de datos cada 40 s
10.4. Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante experimentos simulados con Ansys Fluent fue-
ron tratados con programas escritos en Python para la identificacio´n de modelos de
comportamiento que sera´n utilizados en posteriores trabajos para la elaboracio´n del
control de la carga de la caldera.
El trabajo sobre el modelo continuo permitio´ identificar la funcio´n de transferencia
de la temperatura de salida del agua con respecto a la de entrada como un sistema de
segundo orden; y la de salida del agua con respecto a la de entrada de humos como un
sistema de tercer orden.
Mediante el uso de secuencias binarias aleatorias se variaron las entradas de las fun-
ciones de transferencia durante la realizacio´n de una serie de experimentos que permi-
tieron estimar un modelo discreto de los dos sistemas. Quedo´ de manifiesto, verificando
los resultados obtenidos en continuo, la lentitud de ambos, y co´mo habra´ que tener en
cuenta estos tiempos de retraso en el futuro.
En cuando a la experiencia del uso del lenguaje Python para resolver problemas
de control fue u´til en la mayor´ıa de las ocasiones y, aunque en algunos momentos se
vuelve una opcio´n ma´s laboriosa que la utilizacio´n de programas comerciales como
Matlab, puede ser hoy una herramienta alternativa para el estudio de problemas de
control simples y, en un futuro y con un desarrollo ma´s profundo, para problemas ma´s
complejos.
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Cap´ıtulo 11
Conclusiones finales
La principal motivacio´n de este trabajo ha sido la de iniciar un estudio ma´s amplio
cuyo propo´sito final es el desarrollo del control de una caldera de biomasa que pueda
responder ante los cambios en la composicio´n y las caracter´ısiticas de los biocombusti-
bles utilizados.
Para ello se hizo un pequen˜o resumen de los biocombustibles usados en calderas de
biomasa comerciales. A pesar de la existencia de muchos ma´s tipos de materiales a uti-
lizar, una caldera que pudiera adaptarse y alcanzar su ma´ximo rendimiento en funcio´n
de las variables composiciones de pellets y astillas ser´ıa un gran avance en la robustez y
eficiencia de este tipo de sistemas de calefaccio´n. Seguidamente se describieron varias
de las principales calderas comerciales y las soluciones que se aplican actualmente.
Toda esta informacio´n, junto con la relacio´n de las distintas estrategias de control
que se explicaron en cap´ıtulos siguientes, permitieron cumplir con el objetivo inicial
de exponer una descripcio´n de las caracter´ısitcas, combustibles, operatividad, ana´lisis
termodina´mico y estado actual de las calderas de biomasa que se marco´ al inicio del
trabajo.
A partir de este punto se comenzo´ a trabajar sobre el modelo computacional para
los futuros experimentos y verificaciones del sistema de control. Utilizando como herra-
mienta para el disen˜o Catia V5 y para la generacio´n del modelo CFD Ansys Fluent,
las principales dificultades surgieron a la hora de de ajustarse a las capacidades de los
equipos informa´ticos utilizados. Se simplifico´ el modelo hasta simular simplemente el
paso de dos tubos con aire caliente a trave´s de un volumen de agua que flu´ıa. Todo ello
en re´gimen laminar.
Pese todo, la meta era disen˜ar un modelo inicial que permitiera ejecutar unas prime-
ras simulaciones y experimentos y que sirviera de punto de partida de un modelo para
ser perfeccionado en el futuro. Quedo´ de manifiesto la complejidad de crear modelos
de este tipo por lo que su evolucio´n sera´ en un futuro progresiva y verificada en todo
momento.
Gracias a las herramientas de sofware libre que ofrecen las librer´ıas de funciones
de Python, se analizaron los resultados y se identificaron los modelos de las funciones
de transferencia de la temperatura de salida del agua respecto a la de entrada y a la
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temperatura de humos, variable por cierto ficticia y que so´lo sera´ utilizada hasta que se
disen˜e el modelo de parrilla y de la combustio´n del material en el hogar.
Se programaron los programas necesarios para identificar el modelo tanto en conti-
nuo como en discreto y se compararon los resultados de los modelos obtenidos con la
toma de datos experimental simulada con Fluent.
La utilizacio´n de las librer´ıas de Python permitio´ la identificacio´n de estos modelos
y se presenta como una herramienta eficaz y u´til frente al uso de otros programas
comerciales como Matlab. No obstante exige un mayor esfuerzo en programacio´n
y algunas de sus funciones esta´n todav´ıa por mejorase y desarrollarse ma´s en pro-
fundidad. El modelo utilizado sirvio´ para apreciar la lentitud de un sistema de estas
caracter´ısticas ante los cambios y el estudio de los transitorios permitio´ la iniciacio´n en
la identificacio´n de los modelos de funciones de transferencia del sistema. El conjunto
de programas que se pueden leer en el anexo A quedan como un grupo de herramientas
a utilizar en el futuro para la identificacio´n de los modelos que vayan surgiendo en la
investigacio´n. Pese a la dificultad, las librer´ıas de Python han permitido cumplir con el
objetivo de proporcionar funciones de software libre que ayuden al disen˜o de sistemas
de control.
L´ıneas futuras de la investigacio´n
Los resultados obtenidos en este trabajo se utilizara´n como punto de partida partida
para futura investigacio´n y desarrollo de un modelo completo de caldera y disen˜o de su
control. Se plantean las siguientes l´ıneas de trabajo para continuar con lo hecho hasta
ahora:
Mejora del modelo de intercambiador con dos tubos utilizando modelos con tur-
bulencia para alcanzar resultados ma´s realistas y optimizados del intercambio de
calor.
Ajustar las propiedades y caracter´ıticas del fluido utizado para simular los produc-
tos calientes procedentes de la combustio´n.
Ampliacio´n del modelo hasta lograr un intercambiador de calor que permita un
aporte de energ´ıa del fluido caloportador de 200 kW.
Identificacio´n del modelo mediante herramientas de software libre (programacio´n
en Python).
Disen˜o y simulacio´n de una parrilla mo´vil para la simulacio´n de la combustio´n de
distintos materiales.
Identificacio´n del modelo y funciones de transferencia de parrilla y sistema com-
pleto de parrilla e intercambiador de calor.
Disen˜o completo del control de una caldera de biomasa.
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